
Список Modbus-регистров (Схема 1, 2, 3, 4)

Таблица 1 - Схема 1 (Версия программы 1.х). Список Modbus-регистров, доступных пользователю
Адр. 
(Hex)

Дос-
туп*

Тип Название переменной Описание

1 R/W int Вкл_Отоп 0 — Контур отопления выключен, 1 — контур включен

2 R/W int Вкл_ГВС 0 — Контур ГВС выключен, 1 — контур включен

3 R/W int Вкл_Подп 0 — Насосы подпитки выключены, 1 — насосы включены

4 R/W int Отоп_Зима/Лето 0 — Зимний режим контура отопления, 1 — Летний режим

5 R/W int Граф_Отоп_Тнар_Т1 Отопление - Температура наружного воздуха для первой точки 
отопительного графика, гр. С

6 R/W int Граф_Отоп_Тотоп_Т1 Отопление - Температура отопления для первой точки отопительного 
графика, гр. С

7 R/W int Граф_Отоп_Тнар_Т2 Отопление - Температура наружного воздуха для второй точки 
отопительного графика, гр. С

8 R/W int Граф_Отоп_Тотоп_Т2 Отопление - Температура отопления для второй точки отопительного 
графика, гр. С

9 R/W int Граф_Обр_Тнар_Т1 Отопление - Температура наружного воздуха для первой точки графика 
обратной воды, гр. С

a R/W int Граф_Обр_Тобр_Т1 Отопление - Температура обратной воды для первой точки графика обратной 
воды, гр. С

b R/W int Граф_Обр_Тнар_Т2 Отопление - Температура наружного воздуха для второй точки графика 
обратной воды, гр. С

c R/W int Граф_Обр_Тобр_Т2 Отопление - Температура обратной воды для второй точки графика обратной 
воды, гр. С

d R/W int Граф_Обр_Гист Отопление - Гистерезис обратной воды, гр. С

e R/W int Смещ_Граф_Ночью Смещение графиков в ночное время, гр. С

f R/W int Смещ_Граф_Вых Смещение графиков в выходные дни, гр. С

10 R/W int Час_нач_ночи Час начала ночи

11 R/W int Час_Оконч_Ночи Час окончания ночи

12 R/W real ГВС_Уст ГВС - Уставка, гр. С

14 R/W int Насосы_отоп_Задерж_
После_Пуска

Насосы отопления - Задержка перед включением алгоритма, сек.

15 R/W int Насосы_отоп_Антидр

еб_РД_Н1
Насосы отопления - Время, на которое может в процессе работы 
разомкнуться реле давления без выдачи аварийного сигнала (при работе 
насоса 1), сек.

16 R/W int Насосы_отоп_Антидр

еб_РД_Н2
Насосы отопления - Время, на которое может в процессе работы 
разомкнуться реле давления без выдачи аварийного сигнала (при работе 
насоса 2), сек.

17 R/W int Насосы_отоп_инт_раб
_Н1

Насосы отопления - Время работы насоса 1 до переключения на следующий 
в очереди, мин.

18 R/W int Насосы_отоп_инт_раб
_Н2

Насосы отопления - Время работы насоса 2 до переключения на следующий 
в очереди, мин.

19 R/W int Насосы_отоп_Задерж_
Сраб_РД_Н1

Насосы отопления - Время, в течение которого при включении насоса 1 не 
анализируются показания реле давления, сек

1a R/W int Насосы_отоп_Задерж_
Сраб_РД_Н2

Насосы отопления - Время, в течение которого при включении насоса 2 не 
анализируются показания реле давления, сек

1b R/W int Насосы_отоп_Задерж_
Перекл_Нас

Насосы отопления - Задержка при переключении насосов, сек

1c R/W int Насосы_ГВС_Задерж_
После_Пуска

Насосы ГВС - Задержка перед включением алгоритма, сек.

1d R/W int Насосы_ГВС_Антидре

б_РД_Н1
Насосы ГВС - Время, на которое может в процессе работы разомкнуться реле
давления без выдачи аварийного сигнала (при работе насоса 1), сек.



Адр. 
(Hex)

Дос-
туп*

Тип Название переменной Описание

1e R/W int Насосы_ГВС_Антидре

б_РД_Н2
Насосы ГВС - Время, на которое может в процессе работы разомкнуться реле
давления без выдачи аварийного сигнала (при работе насоса 2), сек.

1f R/W int Насосы_ГВС_инт_раб
_Н1

Насосы ГВС - Время работы насоса 1 до переключения на следующий в 
очереди, мин.

20 R/W int Насосы_ГВС_инт_раб
_Н2

Насосы ГВС - Время работы насоса 2 до переключения на следующий в 
очереди, мин.

21 R/W int Насосы_ГВС_Задерж_
Сраб_РД_Н1

Насосы ГВС - Время, в течение которого при включении насоса 1 не 
анализируются показания реле давления, сек

22 R/W int Насосы_ГВС_Задерж_
Сраб_РД_Н2

Насосы ГВС - Время, в течение которого при включении насоса 2 не 
анализируются показания реле давления, сек

23 R/W int Насосы_ГВС_Задерж_
Перекл_Нас

Насосы ГВС - Задержка при переключении насосов, сек

24 R/W int Контакт_РД_обр_воды Насосы подпитки - Инверсия сигнала от датчика давления обратной воды

25 R/W int Насосы_подп_Задерж
_После_Пуска

Насосы подпитки - Задержка перед включением алгоритма, сек.

26 R/W int Насосы_подп_Антидр

еб_РД_Н1
Насосы подпитки - Время, на которое может в процессе работы разомкнуться
реле давления без выдачи аварийного сигнала (при работе насоса 1), сек.

27 R/W int Насосы_подп_Антидр

еб_РД_Н2
Насосы подпитки - Время, на которое может в процессе работы разомкнуться
реле давления без выдачи аварийного сигнала (при работе насоса 2), сек.

28 R/W int Насосы_подп_инт_раб
_Н1

Насосы подпитки - Время работы насоса 1 до переключения на следующий в
очереди, мин.

29 R/W int Насосы_подп_инт_раб
_Н2

Насосы подпитки - Время работы насоса 2 до переключения на следующий в
очереди, мин.

2a R/W int Насосы_подп_Задерж
_Сраб_РД_Н1

Насосы подпитки - Время, в течение которого при включении насоса 1 не 
анализируются показания реле давления, сек

2b R/W int Насосы_подп_Задерж
_Сраб_РД_Н2

Насосы подпитки - Время, в течение которого при включении насоса 2 не 
анализируются показания реле давления, сек

2c R/W int Насосы_подп_Задерж
_Перекл_Нас

Насосы подпитки - Задержка при переключении насосов, сек

2d R/W int ПИД_Отоп_Xp ПИД-регулятор отопления - Полоса пропорциональности, гр. С

2e R/W int ПИД_Отоп_Ti ПИД-регулятор отопления - Интегральная составляющая, сек.

2f R/W int ПИД_Отоп_Td ПИД-регулятор отопления - Дифференциальная составляющая, сек.

30 R/W int ПИД_Отоп_Полн_Вр_
хода

ПИД-регулятор отопления - Полное время хода клапана, сек.

31 R/W int ПИД_Отоп_Мин_Вр_
Раб

ПИД-регулятор отопления - Минимальное время хода клапана, сек.

32 R/W real ПИД_Отоп_Зона_неч ПИД-регулятор отопления - Зона нечувствительности при регулировании 
клапана, гр. С

34 R/W int ПИД_ГВС_Xp ПИД-регулятор ГВС - Полоса пропорциональности, гр. С

35 R/W int ПИД_ГВС_Ti ПИД-регулятор ГВС - Интегральная составляющая, сек.

36 R/W int ПИД_ГВС_Td ПИД-регулятор ГВС - Дифференциальная составляющая, сек.

37 R/W int ПИД_ГВС_Полн_Вр_
хода

ПИД-регулятор ГВС - Полное время хода клапана, сек.

38 R/W int ПИД_ГВС_Мин_Вр_Р
аб

ПИД-регулятор ГВС - Минимальное время хода клапана, сек.

39 R/W real ПИД_ГВС_Зона_неч ПИД-регулятор ГВС - Зона нечувствительности при регулировании клапана, 
гр. С

3b R/W int Тип_Датчика_Тнар Температура наружного воздуха, тип датчика: 0 — 50М, 1 — pt100, 2 – 
pt1000 

3c R/W int Тип_Датчика_Тотоп Температура отопления, тип датчика: 0 — 50М, 1 — pt100, 2 – pt1000

3d R/W int Тип_Датчика_Тгвс Температура ГВС, тип датчика: 0 — 50М, 1 — pt100, 2 – pt1000



Адр. 
(Hex)

Дос-
туп*

Тип Название переменной Описание

3e R/W int Тип_Датчика_Тиз_теп
лосети

Температура из теплосети, тип датчика: 0 — 50М, 1 — pt100, 2 – pt1000

3f R/W int Тип_Датчика_Тв_тепл
осеть

Температура в теплосеть, тип датчика: 0 — 50М, 1 — pt100, 2 – pt1000

40 R/W int Тип_Датчика_Риз_теп
лосети

Давление, тип датчика 0 — 0...1 бар, 1 — 0...4 бар, 2 — 0...6 бар, 3 — 0...10 
бар, 4 — 0...16 бар, 5 — бар  

41 R/W real Коррекция_Тнар Температура наружного воздуха, коррекция показаний датчика температуры, 
гр. С

43 R/W real Коррекция_Тотоп Температура отопления, коррекция показаний датчика температуры 
отопления, гр. С

45 R/W real Коррекция_Тгвс Температура ГВС, коррекция показаний датчика температуры ГВС , гр. С

47 R/W real Коррекция_Тиз_тепло
сети

Температура из теплосети, коррекция показаний датчика температуры из 
теплосети, гр. С

49 R/W real Коррекция_Тв_теплос
еть

Температура в теплосеть, коррекция показаний датчика температуры в 
теплосеть гр. С

4b R/W int Авария_Вр_Выкл Время выключенного состояния выхода «Авария», сек

4c R/W int Авария_Вр_Вкл Время включенного состояния выхода «Авария», сек

4d R real Т нар Показания датчика температуры наружного воздуха

4f R real Т отоп Показания датчика температуры отопления

51 R real Т гвс Показания датчика температуры ГВС

53 R real Т пр Показания датчика температуры из теплосети

55 R real Т обр Показания датчика температуры в теплосеть

57 R real Давление Показания датчика давления из теплосети

59 R real Отоп_Уст Уставка температуры в контуре отопления

5b R real Обрат_Уст Уставка обратной воды

5d R word Биты_1 Битовая маска дискретных переменных 
Статусы дискретных переменных отображаются битами регистра 
0 - Клапан Отопления «Больше» 
1 - Клапан Отопления «Меньше» 
2 - Клапан ГВС «Больше» 
3 - Клапан ГВС «Меньше» 
4 - Отопление. Насос 1. Работа 
5 - Отопление. Насос 1. Авария 
6 - Отопление. Насос 2. Работа 
7 - Отопление. Насос 2. Авария 
8 - ГВС. Насос 1. Работа 
9 - ГВС. Насос 1. Авария 
10 - ГВС. Насос 2. Работа 
11 - ГВС. Насос 2. Авария 
12 - Подпитка. Насос 1. Работа 
13 - Подпитка. Насос 1. Авария 
14 - Подпитка. Насос 2. Работа 
15 - Подпитка. Насос 2.Авария

5e R word Биты_2 Битовая маска дискретных переменных
Статусы дискретных переменных отображаются битами регистра 
0 - Сигнал "Пуск" 
1 - Реле давления. Насосы отопления 
2 - Реле давления. Насосы ГВС 
3 - Реле давления. Насосы подпитки 
4 - Реле давления. Обратная вода 
5 - Отопление. Превышение температуры обратной воды 
6 - Ночной режим 
7 - Режим выходного дня

*R/W – Чтение/Запись; R – Чтение



Таблица 1 - Схема 1 (Версия программы 2.х). Список Modbus-регистров, доступных пользователю
Адр. 
(Hex)

Дос-
туп*

Тип Название переменной Описание

1 R/W int Вкл_Отоп 0 — Контур отопления выключен, 1 — контур включен

2 R/W int Вкл_ГВС 0 — Контур ГВС выключен, 1 — контур включен

3 R/W int Вкл_Подп 0 — Насосы подпитки выключены, 1 — насосы включены

4 R/W int Отоп_Зима/Лето 0 — Зимний режим контура отопления, 1 — Летний режим

5 R/W real ГВС_Уст ГВС - Уставка, гр. С

7 R/W int Нас_отоп_задерж_пуска Насосы отопления - Задержка перед включением алгоритма, сек.

8 R/W int Насосы_отоп_Антидреб_РД Насосы отопления - Время, на которое может в процессе работы 
разомкнуться реле давления без выдачи аварийного сигнала, сек.

a R/W int Насосы_отоп_инт_раб_Н1 Насосы отопления - Время работы насоса 1 до переключения на 
следующий в очереди, мин.

b R/W int Насосы_отоп_инт_раб_Н2 Насосы отопления - Время работы насоса 2 до переключения на 
следующий в очереди, мин.

c R/W int Насосы_отоп_Задерж_РД Насосы отопления - Время, в течение которого при включении насоса
не анализируются показания реле давления, сек

e R/W int Нас_отоп_задерж_Перекл_Нас Насосы отопления - Задержка при переключении насосов, сек

f R/W int Насосы_отоп_Сух_ход_Контакт Насосы отопления - Тип контакта датчика сухого хода, 
0 - НО, 1 — НЗ

10 R/W int Насосы_отоп_Сух_ход_Задерж Насосы отопления - Задержка срабатывания датчика сухого хода, сек

11 R/W int Насосы_ГВС_Задерж_Пуска Насосы ГВС - Задержка перед включением алгоритма, сек.

12 R/W int Насосы_ГВС_Антидреб_РД Насосы ГВС - Время, на которое может в процессе работы 
разомкнуться реле давления без выдачи аварийного сигнала, сек.

14 R/W int Насосы_ГВС_инт_раб_Н1 Насосы ГВС - Время работы насоса 1 до переключения на 
следующий в очереди, мин.

15 R/W int Насосы_ГВС_инт_раб_Н2 Насосы ГВС - Время работы насоса 2 до переключения на 
следующий в очереди, мин.

16 R/W int Насосы_ГВС_Задерж_РД Насосы ГВС - Время, в течение которого при включении насоса не 
анализируются показания реле давления, сек

18 R/W int Нас_ГВС_Задерж_Перекл_Нас Насосы ГВС - Задержка при переключении насосов, сек

19 R/W int Насосы_ГВС_Сух_ход_Контакт Насосы ГВС - Тип контакта датчика сухого хода, 
0 - НО, 1 — НЗ

1a R/W int Насосы_ГВС_Сух_ход_Задерж Насосы ГВС - Задержка срабатывания датчика сухого хода, сек

1b R/W int Контакт_РД_обр_воды Насосы подпитки - Тип контакта датчика давления обратной воды, 
0 - НО, 1 - НЗ 

1c R/W int Насосы_подп_Задерж_Пуска Насосы подпитки - Задержка перед включением алгоритма, сек.

1d R/W int Насосы_подп_Антидреб_РД Насосы подпитки - Время, на которое может в процессе работы 
разомкнуться реле давления без выдачи аварийного сигнала, сек.

1f R/W int Насосы_подп_инт_раб_Н1 Насосы подпитки - Время работы насоса 1 до переключения на 
следующий в очереди, мин.

20 R/W int Насосы_подп_инт_раб_Н2 Насосы подпитки - Время работы насоса 2 до переключения на 
следующий в очереди, мин.

21 R/W int Насосы_подп_Задерж_РД Насосы подпитки - Время, в течение которого при включении насоса 
не анализируются показания реле давления, сек

23 R/W int Нас_подп_Задерж_Перекл_Нас Насосы подпитки - Задержка при переключении насосов, сек

24 R/W int Нас_подп_Огранич_ врем_раб Насосы подпитки - Ограничение по времени работы, мин

25 R/W int Насосы_Подп_Сух_ход_Конт Насосы подпитки - Тип контакта датчика сухого хода, 
0 - НО, 1 — НЗ

26 R/W int Насосы_Подп_Сух_ход_Задерж Насосы подпитки - Задержка срабатывания датчика сухого хода, сек

27 R/W int ПИД_Отоп_Xp ПИД-регулятор отопления - Полоса пропорциональности, гр. С



Адр. 
(Hex)

Дос-
туп*

Тип Название переменной Описание

28 R/W int ПИД_Отоп_Ti ПИД-регулятор отопления - Интегральная составляющая, сек.

29 R/W int ПИД_Отоп_Td ПИД-регулятор отопления - Дифференциальная составляющая, сек.

2a R/W int ПИД_Отоп_Полн_Вр_хода ПИД-регулятор отопления - Полное время хода клапана, сек.

2b R/W int ПИД_Отоп_Мин_Вр_Раб ПИД-регулятор отопления - Минимальное время хода клапана, сек.

2c R/W real ПИД_Отоп_Зона_неч ПИД-регулятор отопления - Зона нечувствительности при 
регулировании клапана, гр. С

2e R/W int ПИД_Отоп_откл_от_уст ПИД-регулятор отопления - Граничное отклонение от уставки, гр. С

2f R/W int ПИД_Отоп_задерж_сраб ПИД-регулятор отопления - Задержка аварии по отклонению от 
уставки, мин

30 R/W int ПИД_Отоп_регул_параметр ПИД-регулятор отопления - Выбор параметра для регулирования в 
контуре отопления: 0 - Тпр, 1 - Тобр, 2 - Тпр-Тобр

31 R/W int ПИД_ГВС_Xp ПИД-регулятор ГВС - Полоса пропорциональности, гр. С

32 R/W int ПИД_ГВС_Ti ПИД-регулятор ГВС - Интегральная составляющая, сек.

33 R/W int ПИД_ГВС_Td ПИД-регулятор ГВС - Дифференциальная составляющая, сек.

34 R/W int ПИД_ГВС_Полн_Вр_хода ПИД-регулятор ГВС - Полное время хода клапана, сек.

35 R/W int ПИД_ГВС_Мин_Вр_Раб ПИД-регулятор ГВС - Минимальное время хода клапана, сек.

36 R/W real ПИД_ГВС_Зона_неч ПИД-регулятор ГВС - Зона нечувствительности при регулировании 
клапана, гр. С

38 R/W int ПИД_ГВС_откл_от_уст ПИД-регулятор ГВС - Граничное отклонение от уставки, гр. С

39 R/W int ПИД_ГВС_задерж_сраб ПИД-регулятор ГВС - Задержка аварии по отклонению от уставки, 
мин

3a R/W int Тип_Датчика_Тнар Температура наружного воздуха, тип датчика: 
0 — 50М, 1 — pt100, 2 – pt1000, 3 – Выкл

3b R/W int Тип_Датчика_Тпр отоп Температура прямой воды в контуре отопления, тип датчика: 
0 — 50М, 1 — pt100, 2 – pt1000, 3 – Выкл

3c R/W int Тип_Датчика_Тобр отоп Температура обратной воды в контуре отопления, тип датчика: 
0 — 50М, 1 — pt100, 2 – pt1000, 3 – Выкл

3d R/W int Тип_Датчика_Тгвс Температура ГВС, тип датчика: 
0 — 50М, 1 — pt100, 2 – pt1000, 3 – Выкл

3e R/W int Тип_Датчика_Тпр теплосеть Температура прямой воды из теплосети, тип датчика: 
0 — 50М, 1 — pt100, 2 – pt1000, 3 – Выкл

3f R/W int Тип_Датчика_Тобр теплосеть Температура обратной воды, возращаемой в теплосеть, тип датчика: 0
— 50М, 1 — pt100, 2 – pt1000, 3 – Выкл

40 R/W int Тип_Датчика_Риз_теплосети Давление, тип датчика 
0 — 0...1 бар, 1 — 0...4 бар, 2 — 0...6 бар, 3 — 0...10 бар, 4 — 0...16 
бар, 5 — бар, 6 – Выкл 

41 R/W real Коррекция_Тнар Температура наружного воздуха, коррекция показаний датчика 
температуры, гр. С

43 R/W real Коррекция_Тпр отопление Температура прямой воды в контуре отопления, коррекция показаний
датчика, гр. С

45 R/W real Коррекция_Тобр отопление Температура обратной воды в контуре отопления, коррекция 
показаний датчика, гр. С

47 R/W real Коррекция_Тгвс Температура ГВС, коррекция показаний датчика, гр. С

49 R/W real Коррекция_Тпр теплосеть Температура прямой воды из теплосети, коррекция показаний 
датчика, гр. С

4b R/W real Коррекция_Тобр теплосеть Температура обратной воды, возращаемой в теплосеть, коррекция 
показаний датчика, гр. С

4d R/W int Авария_Вр_Вкл Время включенного состояния выхода «Авария», сек

4e R/W int Авария_Вр_Выкл Время выключенного состояния выхода «Авария», сек

4f R real Т нар Показания датчика температуры наружного воздуха



Адр. 
(Hex)

Дос-
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51 R real Тпр отопление Показания датчика температуры отопления прямая

53 R real Тобр отопление Показания датчика температуры отопления обратная

55 R real Тпр-Тобр Показания Тпр-Тобр в контуре отопления

57 R real Т гвс Показания датчика температуры ГВС

59 R real Тпр теплосеть Показания датчика температуры прямой воды из теплосети

5b R real Тобр теплосеть Показания датчика температуры обратной воды, возвращаемой в 
теплосеть

5d R real Давление Показания датчика давления

5f R real Отоп_Уст Уставка температуры в контуре отопления

61 R real Обрат_Уст Уставка обратной воды, возвращаемой в теплосеть

63 R int Биты_1 Битовая маска дискретных переменных 
Статусы дискретных переменных отображаются битами регистра: 
0 - Клапан Отопления «Больше»
1 - Клапан Отопления «Меньше»
2 - Клапан ГВС «Больше»
3 - Клапан ГВС «Меньше»
4 - Отопление Насос 1 Работа
5 - Отопление Насос 1 Авария

6 - Отопление Насос 2 Работа
7 - Отопление Насос 2 Авария

8 - ГВС Насос 1 Работа
9 - ГВС Насос 1 Авария

10 - ГВС Насос 2 Работа
11 - ГВС Насос 2 Авария

12 - Подпитка Насос 1 Работа
13 - Подпитка Насос 1 Авария

14 - Подпитка Насос 2 Работа
15 - Подпитка Насос 2 Авария

64 R int Биты_2 Битовая маска дискретных переменных 
Статусы дискретных переменных отображаются битами регистра: 
0 - Сигнал "Пуск"
1 - Реле давления Насосы отопления
2 - Реле давления Насосы ГВС
3 - Реле давления Насосы подпитки
4 - Реле давления Обратная вода
5 - Отопление Превышение температуры обратной воды
6 - Ночной режим

7 - Режим выходного дня
8 - Авария датчика Тнар
9 - Авария датчика Тпр отопление
10 - Авария датчика Тгвс
11 - Авария датчика Тпр теплосеть
12 - Авария датчика Тобр теплосеть
13 - Авария датчика давления
14 - Превышена темп. в контуре отопления
15 - Низкая темп. в контуре отопления

65 R int Биты_3 Битовая маска дискретных переменных 
Статусы дискретных переменных отображаются битами регистра:
0 - Превышена темп. в контуре ГВС
1 - Низкая темп. в контуре ГВС
2 - Авария датчика Тобр
3 - Внешняя авария 1
4 - Внешняя авария 2
5 - Внешняя авария 3
6 - Внешняя авария 4
7 - Сухой ход отопление
8 - Сухой ход ГВС
9 - Сухой ход подпитка

*R/W – Чтение/Запись; R – Чтение



Таблица 2 - Схема 2. Список Modbus-регистров, доступных пользователю
Адр. 
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1 R/W int Вкл_Отоп1 0 — Контур отопления 1 выключен, 1 — контур включен

2 R/W int Вкл_ГВС1 0 — Контур ГВС 1 выключен, 1 — контур включен

4 R/W int Вкл_ГВС2 0 — Контур ГВС 2 выключен, 1 — контур включен

5 R/W int Вкл_Подп1 0 — Насосы подпитки 1 выключены, 1 — насосы включены

7 R/W int Отоп1_Зима/Лето 0 — Зимний режим контура отопления 1, 1 — Летний режим

9 R/W int Граф_Отоп1_Тнар_Т
1

Отопление 1 - Температура наружного воздуха для первой точки 
отопительного графика, гр. С

a R/W int Граф_Отоп1_Тотоп_
Т1

Отопление 1 - Температура отопления для первой точки отопительного 
графика, гр. С

b R/W int Граф_Отоп1_Тнар_Т
2

Отопление 1 - Температура наружного воздуха для второй точки 
отопительного графика, гр. С

c R/W int Граф_Отоп1_Тотоп_
Т2

Отопление 1 - Температура отопления для второй точки отопительного 
графика, гр. С

d R/W int Граф_Обр1_Тнар_Т1 Отопление 1 - Температура наружного воздуха для первой точки графика 
обратной воды, гр. С

e R/W int Граф_Обр1_Тобр_Т1 Отопление 1 - Температура обратной воды для первой точки графика обратной
воды, гр. С

f R/W int Граф_Обр1_Тнар_Т2 Отопление 1 - Температура наружного воздуха для второй точки графика 
обратной воды, гр. С

10 R/W int Граф_Обр1_Тобр_Т2 Отопление 1 - Температура обратной воды для второй точки графика обратной
воды, гр. С

11 R/W int Граф_Обр1_Гист Отопление 1 - Гистерезис обратной воды, гр. С

1b R/W int Смещ_Граф_Ночью Смещение графиков в ночное время, гр. С

1c R/W int Смещ_Граф_Вых Смещение графиков в выходные дни, гр. С

1d R/W int Час_нач_ночи Час начала ночи

1e R/W int Час_Оконч_Ночи Час окончания ночи

1f R/W real ГВС1_Уст ГВС 1 - Уставка, гр. С

21 R/W real ГВС2_Уст ГВС 2 - Уставка, гр. С

23 R/W int Насосы_отоп1_Задер
ж_После_Пуска

Насосы отопления 1 - Задержка перед включением алгоритма, сек.

24 R/W int Насосы_отоп1_Анти

дреб_РД_Н1
Насосы отопления 1 - Время, на которое может в процессе работы 
разомкнуться реле давления без выдачи аварийного сигнала (при работе насоса
1), сек.

25 R/W int Насосы_отоп1_Анти

дреб_РД_Н2
Насосы отопления 1 - Время, на которое может в процессе работы 
разомкнуться реле давления без выдачи аварийного сигнала (при работе насоса
2), сек.

26 R/W int Насосы_отоп1_инт_р
аб_Н1

Насосы отопления 1 - Время работы насоса 1 до переключения на следующий 
в очереди, мин.

27 R/W int Насосы_отоп1_инт_р
аб_Н2

Насосы отопления 1 - Время работы насоса 2 до переключения на следующий 
в очереди, мин.

28 R/W int Насосы_отоп1_Задер
ж_Сраб_РД_Н1

Насосы отопления 1 - Время, в течение которого при включении насоса 1 не 
анализируются показания реле давления, сек

29 R/W int Насосы_отоп1_Задер
ж_Сраб_РД_Н2

Насосы отопления 1 - Время, в течение которого при включении насоса 2 не 
анализируются показания реле давления, сек

2a R/W int Насосы_отоп1_Задер
ж_Перекл_Нас

Насосы отопления 1 - Задержка при переключении насосов, сек

33 R/W int Насосы_ГВС1_Задер
ж_После_Пуска

Насосы ГВС 1 - Задержка перед включением алгоритма, сек.

34 R/W int Насосы_ГВС1_Анти

дреб_РД_Н1
Насосы ГВС 1 - Время, на которое может в процессе работы разомкнуться 
реле давления без выдачи аварийного сигнала (при работе насоса 1), сек.
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35 R/W int Насосы_ГВС1_Анти

дреб_РД_Н2
Насосы ГВС 1 - Время, на которое может в процессе работы разомкнуться 
реле давления без выдачи аварийного сигнала (при работе насоса 2), сек.

36 R/W int Насосы_ГВС1_инт_р
аб_Н1

Насосы ГВС 1 - Время работы насоса 1 до переключения на следующий в 
очереди, мин.

37 R/W int Насосы_ГВС1_инт_р
аб_Н2

Насосы ГВС 1 - Время работы насоса 2 до переключения на следующий в 
очереди, мин.

38 R/W int Насосы_ГВС1_Задер
ж_Сраб_РД_Н1

Насосы ГВС 1 - Время, в течение которого при включении насоса 1 не 
анализируются показания реле давления, сек

39 R/W int Насосы_ГВС1_Задер
ж_Сраб_РД_Н2

Насосы ГВС 1 - Время, в течение которого при включении насоса 2 не 
анализируются показания реле давления, сек

3a R/W int Насосы_ГВС1_Задер
ж_Перекл_Нас

Насосы ГВС 1 - Задержка при переключении насосов, сек

3b R/W int Насосы_ГВС2_Задер
ж_После_Пуска

Насосы ГВС 2 - Задержка перед включением алгоритма, сек.

3c R/W int Насосы_ГВС2_Анти

дреб_РД_Н1
Насосы ГВС 2 - Время, на которое может в процессе работы разомкнуться 
реле давления без выдачи аварийного сигнала (при работе насоса 1), сек.

3d R/W int Насосы_ГВС2_Анти

дреб_РД_Н2
Насосы ГВС 2 - Время, на которое может в процессе работы разомкнуться 
реле давления без выдачи аварийного сигнала (при работе насоса 2), сек.

3e R/W int Насосы_ГВС2_инт_р
аб_Н1

Насосы ГВС 2 - Время работы насоса 1 до переключения на следующий в 
очереди, мин.

3f R/W int Насосы_ГВС2_инт_р
аб_Н2

Насосы ГВС 2 - Время работы насоса 2 до переключения на следующий в 
очереди, мин.

40 R/W int Насосы_ГВС2_Задер
ж_Сраб_РД_Н1

Насосы ГВС 2 - Время, в течение которого при включении насоса 1 не 
анализируются показания реле давления, сек

41 R/W int Насосы_ГВС2_Задер
ж_Сраб_РД_Н2

Насосы ГВС 2 - Время, в течение которого при включении насоса 2 не 
анализируются показания реле давления, сек

42 R/W int Насосы_ГВС2_Задер
ж_Перекл_Нас

Насосы ГВС 2 - Задержка при переключении насосов, сек

43 R/W int Подп1_Контакт_РД_
обр_воды

Насосы подпитки 1 - Инверсия сигнала от датчика давления обратной воды

44 R/W int Насосы_Подп1_Заде
рж_После_Пуска

Насосы подпитки 1 - Задержка перед включением алгоритма, сек.

45 R/W int Насосы_Подп1_Анти

дреб_РД_Н1
Насосы подпитки 1 - Время, на которое может в процессе работы 
разомкнуться реле давления без выдачи аварийного сигнала (при работе насоса
1), сек.

46 R/W int Насосы_Подп1_Анти

дреб_РД_Н2
Насосы подпитки 1 - Время, на которое может в процессе работы 
разомкнуться реле давления без выдачи аварийного сигнала (при работе насоса
2), сек.

47 R/W int Насосы_Подп1_инт_
раб_Н1

Насосы подпитки 1 - Время работы насоса 1 до переключения на следующий в
очереди, мин.

48 R/W int Насосы_Подп1_инт_
раб_Н2

Насосы подпитки 1 - Время работы насоса 2 до переключения на следующий в
очереди, мин.

49 R/W int Насосы_Подп1_Заде
рж_Сраб_РД_Н1

Насосы подпитки 1 - Время, в течение которого при включении насоса 1 не 
анализируются показания реле давления, сек

4a R/W int Насосы_Подп1_Заде
рж_Сраб_РД_Н2

Насосы подпитки 1 - Время, в течение которого при включении насоса 2 не 
анализируются показания реле давления, сек

4b R/W int Насосы_Подп1_Заде
рж_Перекл_Нас

Насосы подпитки 1 - Задержка при переключении насосов, сек

55 R/W int ПИД_Отоп1_Xp ПИД-регулятор отопления 1 - Полоса пропорциональности, гр. С

56 R/W int ПИД_Отоп1_Ti ПИД-регулятор отопления 1 - Интегральная составляющая, сек.

57 R/W int ПИД_Отоп1_Td ПИД-регулятор отопления 1 - Дифференциальная составляющая, сек.

58 R/W int ПИД_Отоп1_Полн_В
р_хода

ПИД-регулятор отопления 1 - Полное время хода клапана, сек.
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59 R/W int ПИД_Отоп1_Мин_В
р_Раб

ПИД-регулятор отопления 1 - Минимальное время хода клапана, сек.

5a R/W real ПИД_Отоп1_Зона_не
ч

ПИД-регулятор отопления 1 - Зона нечувствительности при регулировании 
клапана, гр. С

63 R/W int ПИД_ГВС1_Xp ПИД-регулятор ГВС 1 - Полоса пропорциональности, гр. С

64 R/W int ПИД_ГВС1_Ti ПИД-регулятор ГВС 1 - Интегральная составляющая, сек.

65 R/W int ПИД_ГВС1_Td ПИД-регулятор ГВС 1 - Дифференциальная составляющая, сек.

66 R/W int ПИД_ГВС1_Полн_В
р_хода

ПИД-регулятор ГВС 1 - Полное время хода клапана, сек.

67 R/W int ПИД_ГВС1_Мин_Вр
_Раб

ПИД-регулятор ГВС 1 - Минимальное время хода клапана, сек.

68 R/W real ПИД_ГВС1_Зона_не
ч

ПИД-регулятор ГВС 1 - Зона нечувствительности при регулировании клапана, 
гр. С

6a R/W int ПИД_ГВС2_Xp ПИД-регулятор ГВС 2 - Полоса пропорциональности, гр. С

6b R/W int ПИД_ГВС2_Ti ПИД-регулятор ГВС 2 - Интегральная составляющая, сек.

6c R/W int ПИД_ГВС2_Td ПИД-регулятор ГВС 2 - Дифференциальная составляющая, сек.

6d R/W int ПИД_ГВС2_Полн_В
р_хода

ПИД-регулятор ГВС 2 - Полное время хода клапана, сек.

6e R/W int ПИД_ГВС2_Мин_Вр
_Раб

ПИД-регулятор ГВС 2 - Минимальное время хода клапана, сек.

6f R/W real ПИД_ГВС2_Зона_не
ч

ПИД-регулятор ГВС 2 - Зона нечувствительности при регулировании клапана, 
гр. С

71 R/W int Тип_Датчика_Тнар Температура наружного воздуха, тип датчика: 0 — 50М, 1 — pt100, 2 – pt1000 

72 R/W int Тип_Датчика_Тотоп1 Температура отопления 1, тип датчика: 0 — 50М, 1 — pt100, 2 – pt1000

73 R/W int Тип_Датчика_Тгвс1 Температура ГВС 1, тип датчика: 0 — 50М, 1 — pt100, 2 – pt1000

74 R/W int Тип_Датчика_Тиз_те
плосети

Температура из теплосети, тип датчика: 0 — 50М, 1 — pt100, 2 – pt1000

75 R/W int Тип_Датчика_Тв_теп
лосеть

Температура в теплосеть, тип датчика: 0 — 50М, 1 — pt100, 2 – pt1000

77 R/W int Тип_Датчика_Тгвс2 Температура ГВС 2, тип датчика: 0 — 50М, 1 — pt100, 2 – pt1000

78 R/W int Тип_Датчика_Риз_те
плосети

Давление, тип датчика 0 — 0...1 бар, 1 — 0...4 бар, 2 — 0...6 бар, 3 — 0...10 
бар, 4 — 0...16 бар, 5 — бар  

79 R/W real Коррекция_Тнар Температура наружного воздуха, коррекция показаний датчика температуры, 
гр. С

7b R/W real Коррекция_Тотоп1 Температура отопления 1, коррекция показаний датчика температуры 
отопления, гр. С

7d R/W real Коррекция_Тгвс1 Температура ГВС 1, коррекция показаний датчика температуры ГВС , гр. С

7f R/W real Коррекция_Тиз_тепл
осети

Температура из теплосети, коррекция показаний датчика температуры из 
теплосети, гр. С

81 R/W real Коррекция_Тв_тепло
сеть

Температура в теплосеть, коррекция показаний датчика температуры в 
теплосеть гр. С

85 R/W real Коррекция_Тгвс2 Температура ГВС 2, коррекция показаний датчика температуры ГВС , гр. С

87 R/W int Авария_Вр_Вкл Время выключенного состояния выхода «Авария», сек

88 R/W int Авария_Вр_Выкл Время включенного состояния выхода «Авария», сек

89 R real Т нар Показания датчика температуры наружного воздуха

8b R real Т отоп1 Показания датчика температуры отопления 1

8d R real Т гвс1 Показания датчика температуры ГВС 1

8f R real Т пр Показания датчика температуры из теплосети

91 R real Т обр Показания датчика температуры в теплосеть
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95 R real Т гвс2 Показания датчика температуры ГВС 2

97 R real Давление Показания датчика давления из теплосети

99 R real Отоп1_Уст Уставка температуры в контуре отопления 1

9b R real Обрат1_Уст Уставка обратной воды 1

a1 R word Биты_1 Битовая маска дискретных переменных 
Статусы дискретных переменных отображаются битами регистра 
0 - Клапан Отопления «Больше» 
1 — Клапан Отопления «Меньше» 
2 — Клапан ГВС 1 «Больше» 
3 — Клапан ГВС 1 «Меньше» 
4 - Не используется 
5 — Не используется 
6 — Клапан ГВС 2 «Больше» 
7 — Клапан ГВС 2 «Меньше» 
8 - Отопление. Насос 1. Работа 
9 - Отопление. Насос 1. Авария 
10 - Отопление. Насос 2. Работа 
11 - Отопление. Насос 2. Авария 
12 - ГВС 1. Насос 1. Работа 
13 - ГВС 1. Насос 1. Авария 
14 - ГВС 1. Насос 2. Работа 
15 - ГВС 1. Насос 2. Авария 

a2 R word Биты_2 Битовая маска дискретных переменных 
Статусы дискретных переменных отображаются битами регистра 
0 - Подпитка. Насос 1. Работа 
1 — Подпитка. Насос 1. Авария 
2 — Подпитка. Насос 2. Работа 
3 — Подпитка. Насос 2.Авария 
4 - Не используется 
5 — Не используется 
6 — Не используется 
7 — Не используется 
8 - Не используется 
9 - ГВС 2. Насос 1. Авария 
10 - ГВС 2. Насос 2. Работа 
11 - ГВС 2. Насос 2. Авария 
12 - Не используется 
13 - Не используется 
14 - Не используется 
15 - Не используется

a3 R word Биты_3 Битовая маска дискретных переменных 
Статусы дискретных переменных отображаются битами регистра 
0 - Сигнал "Пуск" 
1 - Реле давления. Насосы отопления 
2 - Реле давления. Насосы ГВС 1 
3 - Реле давления. Насосы подпитки 
4 - Реле давления. Обратная вода 
5 - Не используется 
6 - Не используется 
7 - Не используется 
8 - Реле давления. Насосы ГВС 2 
9 - Отопление. Превышение температуры обратной воды 
10 - Не используется 
11 - Ночной режим 
12 - Режим выходного дня 
13 - Не используется 
14 - Не используется 
15 - Не используется

*R/W – Чтение/Запись; R – Чтение



Таблица 3 - Схема 3. Список Modbus-регистров, доступных пользователю
Адр. 
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1 R/W int Вкл_Отоп1 0 — Контур отопления 1 выключен, 1 — контур включен

2 R/W int Вкл_ГВС1 0 — Контур ГВС 1 выключен, 1 — контур включен

3 R/W int Вкл_Отоп2 0 — Контур отопления 2 выключен, 1 — контур включен

5 R/W int Вкл_Подп1 0 — Насосы подпитки 1 выключены, 1 — насосы включены

6 R/W int Вкл_Подп2 0 — Насосы подпитки 2 выключены, 1 — насосы включены

7 R/W int Отоп1_Зима/Лето 0 — Зимний режим контура отопления 1, 1 — Летний режим

8 R/W int Отоп2_Зима/Лето 0 — Зимний режим контура отопления 2, 1 — Летний режим

9 R/W int Граф_Отоп1_Тнар_Т1 Отопление 1 - Температура наружного воздуха для первой точки 
отопительного графика, гр. С

a R/W int Граф_Отоп1_Тотоп_Т1 Отопление 1 - Температура отопления для первой точки отопительного 
графика, гр. С

b R/W int Граф_Отоп1_Тнар_Т2 Отопление 1 - Температура наружного воздуха для второй точки 
отопительного графика, гр. С

c R/W int Граф_Отоп1_Тотоп_Т2 Отопление 1 - Температура отопления для второй точки отопительного 
графика, гр. С

d R/W int Граф_Обр1_Тнар_Т1 Отопление 1 - Температура наружного воздуха для первой точки графика 
обратной воды, гр. С

e R/W int Граф_Обр1_Тобр_Т1 Отопление 1 - Температура обратной воды для первой точки графика 
обратной воды, гр. С

f R/W int Граф_Обр1_Тнар_Т2 Отопление 1 - Температура наружного воздуха для второй точки графика 
обратной воды, гр. С

10 R/W int Граф_Обр1_Тобр_Т2 Отопление 1 - Температура обратной воды для второй точки графика 
обратной воды, гр. С

11 R/W int Граф_Обр1_Гист Отопление 1 - Гистерезис обратной воды, гр. С

12 R/W int Граф_Отоп2_Тнар_Т1 Отопление 2 - Температура наружного воздуха для первой точки 
отопительного графика, гр. С

13 R/W int Граф_Отоп2_Тотоп_Т1 Отопление 2 - Температура отопления для первой точки отопительного 
графика, гр. С

14 R/W int Граф_Отоп2_Тнар_Т2 Отопление 2 - Температура наружного воздуха для второй точки 
отопительного графика, гр. С

15 R/W int Граф_Отоп2_Тотоп_Т2 Отопление 2 - Температура отопления для второй точки отопительного 
графика, гр. С

16 R/W int Граф_Обр2_Тнар_Т1 Отопление 2 - Температура наружного воздуха для первой точки графика 
обратной воды, гр. С

17 R/W int Граф_Обр2_Тобр_Т1 Отопление 2 - Температура обратной воды для первой точки графика 
обратной воды, гр. С

18 R/W int Граф_Обр2_Тнар_Т2 Отопление 2 - Температура наружного воздуха для второй точки графика 
обратной воды, гр. С

19 R/W int Граф_Обр2_Тобр_Т2 Отопление 2 - Температура обратной воды для второй точки графика 
обратной воды, гр. С

1a R/W int Граф_Обр2_Гист Отопление 2 - Гистерезис обратной воды, гр. С

1b R/W int Смещ_Граф_Ночью Смещение графиков в ночное время, гр. С

1c R/W int Смещ_Граф_Вых Смещение графиков в выходные дни, гр. С

1d R/W int Час_нач_ночи Час начала ночи

1e R/W int Час_Оконч_Ночи Час окончания ночи

1f R/W real ГВС1_Уст ГВС 1 - Уставка, гр. С

23 R/W int Насосы_отоп1_Задерж
_После_Пуска

Насосы отопления 1 - Задержка перед включением алгоритма, сек.

24 R/W int Насосы_отоп1_Антидр Насосы отопления 1 - Время, на которое может в процессе работы 
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еб_РД_Н1 разомкнуться реле давления без выдачи аварийного сигнала (при работе 
насоса 1), сек.

25 R/W int Насосы_отоп1_Антидр

еб_РД_Н2
Насосы отопления 1 - Время, на которое может в процессе работы 
разомкнуться реле давления без выдачи аварийного сигнала (при работе 
насоса 2), сек.

26 R/W int Насосы_отоп1_инт_ра
б_Н1

Насосы отопления 1 - Время работы насоса 1 до переключения на следующий

в очереди, мин.

27 R/W int Насосы_отоп1_инт_ра
б_Н2

Насосы отопления 1 - Время работы насоса 2 до переключения на следующий

в очереди, мин.

28 R/W int Насосы_отоп1_Задерж
_Сраб_РД_Н1

Насосы отопления 1 - Время, в течение которого при включении насоса 1 не 
анализируются показания реле давления, сек

29 R/W int Насосы_отоп1_Задерж
_Сраб_РД_Н2

Насосы отопления 1 - Время, в течение которого при включении насоса 2 не 
анализируются показания реле давления, сек

2a R/W int Насосы_отоп1_Задерж
_Перекл_Нас

Насосы отопления 1 - Задержка при переключении насосов, сек

2b R/W int Насосы_отоп2_Задерж
_После_Пуска

Насосы отопления 2 - Задержка перед включением алгоритма, сек.

2c R/W int Насосы_отоп2_Антидр

еб_РД_Н1
Насосы отопления 2 - Время, на которое может в процессе работы 
разомкнуться реле давления без выдачи аварийного сигнала (при работе 
насоса 1), сек.

2d R/W int Насосы_отоп2_Антидр

еб_РД_Н2
Насосы отопления 2 - Время, на которое может в процессе работы 
разомкнуться реле давления без выдачи аварийного сигнала (при работе 
насоса 2), сек.

2e R/W int Насосы_отоп2_инт_ра
б_Н1

Насосы отопления 2 - Время работы насоса 1 до переключения на следующий

в очереди, мин.

2f R/W int Насосы_отоп2_инт_ра
б_Н2

Насосы отопления 2 - Время работы насоса 2 до переключения на следующий

в очереди, мин.

30 R/W int Насосы_отоп2_Задерж
_Сраб_РД_Н1

Насосы отопления 2 - Время, в течение которого при включении насоса 1 не 
анализируются показания реле давления, сек

31 R/W int Насосы_отоп2_Задерж
_Сраб_РД_Н2

Насосы отопления 2 - Время, в течение которого при включении насоса 2 не 
анализируются показания реле давления, сек

32 R/W int Насосы_отоп2_Задерж
_Перекл_Нас

Насосы отопления 2 - Задержка при переключении насосов, сек

33 R/W int Насосы_ГВС1_Задерж
_После_Пуска

Насосы ГВС 1 - Задержка перед включением алгоритма, сек.

34 R/W int Насосы_ГВС1_Антидр

еб_РД_Н1
Насосы ГВС 1 - Время, на которое может в процессе работы разомкнуться 
реле давления без выдачи аварийного сигнала (при работе насоса 1), сек.

35 R/W int Насосы_ГВС1_Антидр

еб_РД_Н2
Насосы ГВС 1 - Время, на которое может в процессе работы разомкнуться 
реле давления без выдачи аварийного сигнала (при работе насоса 2), сек.

36 R/W int Насосы_ГВС1_инт_ра
б_Н1

Насосы ГВС 1 - Время работы насоса 1 до переключения на следующий в 
очереди, мин.

37 R/W int Насосы_ГВС1_инт_ра
б_Н2

Насосы ГВС 1 - Время работы насоса 2 до переключения на следующий в 
очереди, мин.

38 R/W int Насосы_ГВС1_Задерж
_Сраб_РД_Н1

Насосы ГВС 1 - Время, в течение которого при включении насоса 1 не 
анализируются показания реле давления, сек

39 R/W int Насосы_ГВС1_Задерж
_Сраб_РД_Н2

Насосы ГВС 1 - Время, в течение которого при включении насоса 2 не 
анализируются показания реле давления, сек

3a R/W int Насосы_ГВС1_Задерж
_Перекл_Нас

Насосы ГВС 1 - Задержка при переключении насосов, сек

43 R/W int Подп1_Контакт_РД_об
р_воды

Насосы подпитки 1 - Инверсия сигнала от датчика давления обратной воды

44 R/W int Насосы_Подп1_Задер
ж_После_Пуска

Насосы подпитки 1 - Задержка перед включением алгоритма, сек.
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45 R/W int Насосы_Подп1_Антид

реб_РД_Н1
Насосы подпитки 1 - Время, на которое может в процессе работы 
разомкнуться реле давления без выдачи аварийного сигнала (при работе 
насоса 1), сек.

46 R/W int Насосы_Подп1_Антид

реб_РД_Н2
Насосы подпитки 1 - Время, на которое может в процессе работы 
разомкнуться реле давления без выдачи аварийного сигнала (при работе 
насоса 2), сек.

47 R/W int Насосы_Подп1_инт_ра
б_Н1

Насосы подпитки 1 - Время работы насоса 1 до переключения на следующий 
в очереди, мин.

48 R/W int Насосы_Подп1_инт_ра
б_Н2

Насосы подпитки 1 - Время работы насоса 2 до переключения на следующий 
в очереди, мин.

49 R/W int Насосы_Подп1_Задер
ж_Сраб_РД_Н1

Насосы подпитки 1 - Время, в течение которого при включении насоса 1 не 
анализируются показания реле давления, сек

4a R/W int Насосы_Подп1_Задер
ж_Сраб_РД_Н2

Насосы подпитки 1 - Время, в течение которого при включении насоса 2 не 
анализируются показания реле давления, сек

4b R/W int Насосы_Подп1_Задер
ж_Перекл_Нас

Насосы подпитки 1 - Задержка при переключении насосов, сек

4c R/W int Подп2_Контакт_РД_об
р_воды

Насосы подпитки 2 - Инверсия сигнала от датчика давления обратной воды

4d R/W int Насосы_Подп2_Задер
ж_После_Пуска

Насосы подпитки 2 - Задержка перед включением алгоритма, сек.

4e R/W int Насосы_Подп2_Антид

реб_РД_Н1
Насосы подпитки 2 - Время, на которое может в процессе работы 
разомкнуться реле давления без выдачи аварийного сигнала (при работе 
насоса 1), сек.

4f R/W int Насосы_Подп2_Антид

реб_РД_Н2
Насосы подпитки 2 - Время, на которое может в процессе работы 
разомкнуться реле давления без выдачи аварийного сигнала (при работе 
насоса 2), сек.

50 R/W int Насосы_Подп2_инт_ра
б_Н1

Насосы подпитки 2 - Время работы насоса 1 до переключения на следующий 
в очереди, мин.

51 R/W int Насосы_Подп2_инт_ра
б_Н2

Насосы подпитки 2 - Время работы насоса 2 до переключения на следующий 
в очереди, мин.

52 R/W int Насосы_Подп2_Задер
ж_Сраб_РД_Н1

Насосы подпитки 2 - Время, в течение которого при включении насоса 1 не 
анализируются показания реле давления, сек

53 R/W int Насосы_Подп2_Задер
ж_Сраб_РД_Н2

Насосы подпитки 2 - Время, в течение которого при включении насоса 2 не 
анализируются показания реле давления, сек

54 R/W int Насосы_Подп2_Задер
ж_Перекл_Нас

Насосы подпитки 2 - Задержка при переключении насосов, сек

55 R/W int ПИД_Отоп1_Xp ПИД-регулятор отопления 1 - Полоса пропорциональности, гр. С

56 R/W int ПИД_Отоп1_Ti ПИД-регулятор отопления 1 - Интегральная составляющая, сек.

57 R/W int ПИД_Отоп1_Td ПИД-регулятор отопления 1 - Дифференциальная составляющая, сек.

58 R/W int ПИД_Отоп1_Полн_Вр
_хода

ПИД-регулятор отопления 1 - Полное время хода клапана, сек.

59 R/W int ПИД_Отоп1_Мин_Вр_
Раб

ПИД-регулятор отопления 1 - Минимальное время хода клапана, сек.

5a R/W real ПИД_Отоп1_Зона_неч ПИД-регулятор отопления 1 - Зона нечувствительности при регулировании 
клапана, гр. С

5c R/W int ПИД_Отоп2_Xp ПИД-регулятор отопления 2 - Полоса пропорциональности, гр. С

5d R/W int ПИД_Отоп2_Ti ПИД-регулятор отопления 2 - Интегральная составляющая, сек.

5e R/W int ПИД_Отоп2_Td ПИД-регулятор отопления 2 - Дифференциальная составляющая, сек.

5f R/W int ПИД_Отоп2_Полн_Вр
_хода

ПИД-регулятор отопления 2 - Полное время хода клапана, сек.

60 R/W int ПИД_Отоп2_Мин_Вр_
Раб

ПИД-регулятор отопления 2 - Минимальное время хода клапана, сек.
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61 R/W real ПИД_Отоп2_Зона_неч ПИД-регулятор отопления 2 - Зона нечувствительности при регулировании 
клапана, гр. С

63 R/W int ПИД_ГВС1_Xp ПИД-регулятор ГВС 1 - Полоса пропорциональности, гр. С

64 R/W int ПИД_ГВС1_Ti ПИД-регулятор ГВС 1 - Интегральная составляющая, сек.

65 R/W int ПИД_ГВС1_Td ПИД-регулятор ГВС 1 - Дифференциальная составляющая, сек.

66 R/W int ПИД_ГВС1_Полн_Вр_
хода

ПИД-регулятор ГВС 1 - Полное время хода клапана, сек.

67 R/W int ПИД_ГВС1_Мин_Вр_
Раб

ПИД-регулятор ГВС 1 - Минимальное время хода клапана, сек.

68 R/W real ПИД_ГВС1_Зона_неч ПИД-регулятор ГВС 1 - Зона нечувствительности при регулировании 
клапана, гр. С

71 R/W int Тип_Датчика_Тнар Температура наружного воздуха, тип датчика: 0 — 50М, 1 — pt100, 2 – pt1000

72 R/W int Тип_Датчика_Тотоп1 Температура отопления 1, тип датчика: 0 — 50М, 1 — pt100, 2 – pt1000

73 R/W int Тип_Датчика_Тгвс1 Температура ГВС 1, тип датчика: 0 — 50М, 1 — pt100, 2 – pt1000

74 R/W int Тип_Датчика_Тиз_теп
лосети

Температура из теплосети, тип датчика: 0 — 50М, 1 — pt100, 2 – pt1000

75 R/W int Тип_Датчика_Тв_тепл
осеть

Температура в теплосеть, тип датчика: 0 — 50М, 1 — pt100, 2 – pt1000

76 R/W int Тип_Датчика_Тотоп2 Температура отопления 2, тип датчика: 0 — 50М, 1 — pt100, 2 – pt1000

78 R/W int Тип_Датчика_Риз_теп
лосети

Давление, тип датчика 0 — 0...1 бар, 1 — 0...4 бар, 2 — 0...6 бар, 3 — 0...10 
бар, 4 — 0...16 бар, 5 — бар  

79 R/W real Коррекция_Тнар Температура наружного воздуха, коррекция показаний датчика температуры, 
гр. С

7b R/W real Коррекция_Тотоп1 Температура отопления 1, коррекция показаний датчика температуры 
отопления, гр. С

7d R/W real Коррекция_Тгвс1 Температура ГВС 1, коррекция показаний датчика температуры ГВС , гр. С

7f R/W real Коррекция_Тиз_тепло
сети

Температура из теплосети, коррекция показаний датчика температуры из 
теплосети, гр. С

81 R/W real Коррекция_Тв_теплос
еть

Температура в теплосеть, коррекция показаний датчика температуры в 
теплосеть гр. С

83 R/W real Коррекция_Тотоп2 Температура отопления 2, коррекция показаний датчика температуры 
отопления, гр. С

87 R/W int Авария_Вр_Вкл Время выключенного состояния выхода «Авария», сек

88 R/W int Авария_Вр_Выкл Время включенного состояния выхода «Авария», сек

89 R real Т нар Показания датчика температуры наружного воздуха

8b R real Т отоп1 Показания датчика температуры отопления 1

8d R real Т гвс1 Показания датчика температуры ГВС 1

8f R real Т пр Показания датчика температуры из теплосети

91 R real Т обр Показания датчика температуры в теплосеть

93 R real Т отоп2 Показания датчика температуры отопления 2

97 R real Давление Показания датчика давления из теплосети

99 R real Отоп1_Уст Уставка температуры в контуре отопления 1

9b R real Обрат1_Уст Уставка обратной воды 1

9d R real Отоп2_Уст Уставка температуры в контуре отопления 2

9f R real Обрат2_Уст Уставка обратной воды 2

a1 R word Биты_1 Битовая маска дискретных переменных 
Статусы дискретных переменных отображаются битами регистра 
0 - Клапан Отопления 1 «Больше» 
1 — Клапан Отопления 1 «Меньше» 



Адр. 
(Hex)

Дос-
туп*

Тип 
данных

Название переменной Описание

2 — Клапан ГВС «Больше» 
3 — Клапан ГВС «Меньше» 
4 - Клапан Отопления 2 «Больше» 
5 — Клапан Отопления 2 «Меньше» 
6 — Не используется 
7 — Не используется 
8 - Отопление 1. Насос 1. Работа 
9 - Отопление 1. Насос 1. Авария 
10 - Отопление 1. Насос 2. Работа 
11 - Отопление 1. Насос 2. Авария 
12 - ГВС. Насос 1. Работа 
13 - ГВС. Насос 1. Авария 
14 - ГВС. Насос 2. Работа 
15 - ГВС. Насос 2. Авария

a2 R word Биты_2 Битовая маска дискретных переменных 
Статусы дискретных переменных отображаются битами регистра 
0 - Подпитка 1. Насос 1. Работа 
1 — Подпитка 1. Насос 1. Авария 
2 — Подпитка 1. Насос 2. Работа 
3 — Подпитка 1. Насос 2.Авария 
4 - Отопление 2. Насос 1. Работа 
5 — Отопление 2. Насос 1. Авария 
6 — Отопление 2. Насос 2. Работа 
7 — Отопление 2. Насос 2. Авария 
8 - Не используется 
9 - Не используется 
10 - Не используется 
11 - Не используется 
12 - Подпитка 2. Насос 1. Работа 
13 - Подпитка 2. Насос 1. Авария 
14 - Подпитка 2. Насос 2. Работа 
15 - Подпитка 2. Насос 2. Авария

a3 R word Биты_3 Битовая маска дискретных переменных 
Статусы дискретных переменных отображаются битами регистра 
0 - Сигнал "Пуск" 
1 - Реле давления. Насосы отопления 1 
2 - Реле давления. Насосы ГВС 
3 - Реле давления. Насосы подпитки 1 
4 - Реле давления. Обратная вода 1 
5 - Реле давления. Насосы отопления 2 
6 - Реле давления. Насосы подпитки 2 
7 - Реле давления. Обратная вода 2 
8 - Не используется 
9 - Отопление 1. Превышение температуры обратной воды 
10 - Отопление 2. Превышение температуры обратной воды  
11 - Ночной режим 
12 - Режим выходного дня 
13 - не используется 
14 - не используется 
15 - не используется

*R/W – Чтение/Запись; R – Чтение



Таблица 4 - Схема 4. Список Modbus-регистров, доступных пользователю
Адр. 
(Hex)

Дос-
туп*

Тип 
данных

Название переменной Описание

1 R/W int Вкл_Отоп1 0 — Контур отопления 1 выключен, 1 — контур включен

2 R/W int Вкл_ГВС1 0 — Контур ГВС 1 выключен, 1 — контур включен

3 R/W int Вкл_Отоп2 0 — Контур отопления 2 выключен, 1 — контур включен

4 R/W int Вкл_ГВС2 0 — Контур ГВС 2 выключен, 1 — контур включен

5 R/W int Вкл_Подп1 0 — Насосы подпитки 1 выключены, 1 — насосы включены

6 R/W int Вкл_Подп2 0 — Насосы подпитки 2 выключены, 1 — насосы включены

7 R/W int Отоп1_Зима/Лето 0 — Зимний режим контура отопления 1, 1 — Летний режим

8 R/W int Отоп2_Зима/Лето 0 — Зимний режим контура отопления 2, 1 — Летний режим

9 R/W int Граф_Отоп1_Тнар_Т1 Отопление 1 - Температура наружного воздуха для первой точки 
отопительного графика, гр. С

a R/W int Граф_Отоп1_Тотоп_Т
1

Отопление 1 - Температура отопления для первой точки отопительного 
графика, гр. С

b R/W int Граф_Отоп1_Тнар_Т2 Отопление 1 - Температура наружного воздуха для второй точки 
отопительного графика, гр. С

c R/W int Граф_Отоп1_Тотоп_Т
2

Отопление 1 - Температура отопления для второй точки отопительного 
графика, гр. С

d R/W int Граф_Обр1_Тнар_Т1 Отопление 1 - Температура наружного воздуха для первой точки графика 
обратной воды, гр. С

e R/W int Граф_Обр1_Тобр_Т1 Отопление 1 - Температура обратной воды для первой точки графика 
обратной воды, гр. С

f R/W int Граф_Обр1_Тнар_Т2 Отопление 1 - Температура наружного воздуха для второй точки графика 
обратной воды, гр. С

10 R/W int Граф_Обр1_Тобр_Т2 Отопление 1 - Температура обратной воды для второй точки графика 
обратной воды, гр. С

11 R/W int Граф_Обр1_Гист Отопление 1 - Гистерезис обратной воды, гр. С

12 R/W int Граф_Отоп2_Тнар_Т1 Отопление 2 - Температура наружного воздуха для первой точки 
отопительного графика, гр. С

13 R/W int Граф_Отоп2_Тотоп_Т
1

Отопление 2 - Температура отопления для первой точки отопительного 
графика, гр. С

14 R/W int Граф_Отоп2_Тнар_Т2 Отопление 2 - Температура наружного воздуха для второй точки 
отопительного графика, гр. С

15 R/W int Граф_Отоп2_Тотоп_Т
2

Отопление 2 - Температура отопления для второй точки отопительного 
графика, гр. С

16 R/W int Граф_Обр2_Тнар_Т1 Отопление 2 - Температура наружного воздуха для первой точки графика 
обратной воды, гр. С

17 R/W int Граф_Обр2_Тобр_Т1 Отопление 2 - Температура обратной воды для первой точки графика 
обратной воды, гр. С

18 R/W int Граф_Обр2_Тнар_Т2 Отопление 2 - Температура наружного воздуха для второй точки графика 
обратной воды, гр. С

19 R/W int Граф_Обр2_Тобр_Т2 Отопление 2 - Температура обратной воды для второй точки графика 
обратной воды, гр. С

1a R/W int Граф_Обр2_Гист Отопление 2 - Гистерезис обратной воды, гр. С

1b R/W int Смещ_Граф_Ночью Смещение графиков в ночное время, гр. С

1c R/W int Смещ_Граф_Вых Смещение графиков в выходные дни, гр. С

1d R/W int Час_нач_ночи Час начала ночи

1e R/W int Час_Оконч_Ночи Час окончания ночи

1f R/W real ГВС1_Уст ГВС 1 - Уставка, гр. С

21 R/W real ГВС2_Уст ГВС 2 - Уставка, гр. С



Адр. 
(Hex)

Дос-
туп*

Тип 
данных

Название переменной Описание

23 R/W int Насосы_отоп1_Задерж
_После_Пуска

Насосы отопления 1 - Задержка перед включением алгоритма, сек.

24 R/W int Насосы_отоп1_Антид

реб_РД_Н1
Насосы отопления 1 - Время, на которое может в процессе работы 
разомкнуться реле давления без выдачи аварийного сигнала (при работе 
насоса 1), сек.

25 R/W int Насосы_отоп1_Антид

реб_РД_Н2
Насосы отопления 1 - Время, на которое может в процессе работы 
разомкнуться реле давления без выдачи аварийного сигнала (при работе 
насоса 2), сек.

26 R/W int Насосы_отоп1_инт_ра
б_Н1

Насосы отопления 1 - Время работы насоса 1 до переключения на следующий

в очереди, мин.

27 R/W int Насосы_отоп1_инт_ра
б_Н2

Насосы отопления 1 - Время работы насоса 2 до переключения на следующий

в очереди, мин.

28 R/W int Насосы_отоп1_Задерж
_Сраб_РД_Н1

Насосы отопления 1 - Время, в течение которого при включении насоса 1 не 
анализируются показания реле давления, сек

29 R/W int Насосы_отоп1_Задерж
_Сраб_РД_Н2

Насосы отопления 1 - Время, в течение которого при включении насоса 2 не 
анализируются показания реле давления, сек

2a R/W int Насосы_отоп1_Задерж
_Перекл_Нас

Насосы отопления 1 - Задержка при переключении насосов, сек

2b R/W int Насосы_отоп2_Задерж
_После_Пуска

Насосы отопления 2 - Задержка перед включением алгоритма, сек.

2c R/W int Насосы_отоп2_Антид

реб_РД_Н1
Насосы отопления 2 - Время, на которое может в процессе работы 
разомкнуться реле давления без выдачи аварийного сигнала (при работе 
насоса 1), сек.

2d R/W int Насосы_отоп2_Антид

реб_РД_Н2
Насосы отопления 2 - Время, на которое может в процессе работы 
разомкнуться реле давления без выдачи аварийного сигнала (при работе 
насоса 2), сек.

2e R/W int Насосы_отоп2_инт_ра
б_Н1

Насосы отопления 2 - Время работы насоса 1 до переключения на следующий

в очереди, мин.

2f R/W int Насосы_отоп2_инт_ра
б_Н2

Насосы отопления 2 - Время работы насоса 2 до переключения на следующий

в очереди, мин.

30 R/W int Насосы_отоп2_Задерж
_Сраб_РД_Н1

Насосы отопления 2 - Время, в течение которого при включении насоса 1 не 
анализируются показания реле давления, сек

31 R/W int Насосы_отоп2_Задерж
_Сраб_РД_Н2

Насосы отопления 2 - Время, в течение которого при включении насоса 2 не 
анализируются показания реле давления, сек

32 R/W int Насосы_отоп2_Задерж
_Перекл_Нас

Насосы отопления 2 - Задержка при переключении насосов, сек

33 R/W int Насосы_ГВС1_Задерж
_После_Пуска

Насосы ГВС 1 - Задержка перед включением алгоритма, сек.

34 R/W int Насосы_ГВС1_Антид

реб_РД_Н1
Насосы ГВС 1 - Время, на которое может в процессе работы разомкнуться 
реле давления без выдачи аварийного сигнала (при работе насоса 1), сек.

35 R/W int Насосы_ГВС1_Антид

реб_РД_Н2
Насосы ГВС 1 - Время, на которое может в процессе работы разомкнуться 
реле давления без выдачи аварийного сигнала (при работе насоса 2), сек.

36 R/W int Насосы_ГВС1_инт_ра
б_Н1

Насосы ГВС 1 - Время работы насоса 1 до переключения на следующий в 
очереди, мин.

37 R/W int Насосы_ГВС1_инт_ра
б_Н2

Насосы ГВС 1 - Время работы насоса 2 до переключения на следующий в 
очереди, мин.

38 R/W int Насосы_ГВС1_Задерж
_Сраб_РД_Н1

Насосы ГВС 1 - Время, в течение которого при включении насоса 1 не 
анализируются показания реле давления, сек

39 R/W int Насосы_ГВС1_Задерж
_Сраб_РД_Н2

Насосы ГВС 1 - Время, в течение которого при включении насоса 2 не 
анализируются показания реле давления, сек

3a R/W int Насосы_ГВС1_Задерж
_Перекл_Нас

Насосы ГВС 1 - Задержка при переключении насосов, сек



Адр. 
(Hex)

Дос-
туп*

Тип 
данных

Название переменной Описание

3b R/W int Насосы_ГВС2_Задерж
_После_Пуска

Насосы ГВС 2 - Задержка перед включением алгоритма, сек.

3c R/W int Насосы_ГВС2_Антид

реб_РД_Н1
Насосы ГВС 2 - Время, на которое может в процессе работы разомкнуться 
реле давления без выдачи аварийного сигнала (при работе насоса 1), сек.

3d R/W int Насосы_ГВС2_Антид

реб_РД_Н2
Насосы ГВС 2 - Время, на которое может в процессе работы разомкнуться 
реле давления без выдачи аварийного сигнала (при работе насоса 2), сек.

3e R/W int Насосы_ГВС2_инт_ра
б_Н1

Насосы ГВС 2 - Время работы насоса 1 до переключения на следующий в 
очереди, мин.

3f R/W int Насосы_ГВС2_инт_ра
б_Н2

Насосы ГВС 2 - Время работы насоса 2 до переключения на следующий в 
очереди, мин.

40 R/W int Насосы_ГВС2_Задерж
_Сраб_РД_Н1

Насосы ГВС 2 - Время, в течение которого при включении насоса 1 не 
анализируются показания реле давления, сек

41 R/W int Насосы_ГВС2_Задерж
_Сраб_РД_Н2

Насосы ГВС 2 - Время, в течение которого при включении насоса 2 не 
анализируются показания реле давления, сек

42 R/W int Насосы_ГВС2_Задерж
_Перекл_Нас

Насосы ГВС 2 - Задержка при переключении насосов, сек

43 R/W int Подп1_Контакт_РД_об
р_воды

Насосы подпитки 1 - Инверсия сигнала от датчика давления обратной воды

44 R/W int Насосы_Подп1_Задер
ж_После_Пуска

Насосы подпитки 1 - Задержка перед включением алгоритма, сек.

45 R/W int Насосы_Подп1_Антид

реб_РД_Н1
Насосы подпитки 1 - Время, на которое может в процессе работы 
разомкнуться реле давления без выдачи аварийного сигнала (при работе 
насоса 1), сек.

46 R/W int Насосы_Подп1_Антид

реб_РД_Н2
Насосы подпитки 1 - Время, на которое может в процессе работы 
разомкнуться реле давления без выдачи аварийного сигнала (при работе 
насоса 2), сек.

47 R/W int Насосы_Подп1_инт_р
аб_Н1

Насосы подпитки 1 - Время работы насоса 1 до переключения на следующий 
в очереди, мин.

48 R/W int Насосы_Подп1_инт_р
аб_Н2

Насосы подпитки 1 - Время работы насоса 2 до переключения на следующий 
в очереди, мин.

49 R/W int Насосы_Подп1_Задер
ж_Сраб_РД_Н1

Насосы подпитки 1 - Время, в течение которого при включении насоса 1 не 
анализируются показания реле давления, сек

4a R/W int Насосы_Подп1_Задер
ж_Сраб_РД_Н2

Насосы подпитки 1 - Время, в течение которого при включении насоса 2 не 
анализируются показания реле давления, сек

4b R/W int Насосы_Подп1_Задер
ж_Перекл_Нас

Насосы подпитки 1 - Задержка при переключении насосов, сек

4c R/W int Подп2_Контакт_РД_об
р_воды

Насосы подпитки 2 - Инверсия сигнала от датчика давления обратной воды

4d R/W int Насосы_Подп2_Задер
ж_После_Пуска

Насосы подпитки 2 - Задержка перед включением алгоритма, сек.

4e R/W int Насосы_Подп2_Антид

реб_РД_Н1
Насосы подпитки 2 - Время, на которое может в процессе работы 
разомкнуться реле давления без выдачи аварийного сигнала (при работе 
насоса 1), сек.

4f R/W int Насосы_Подп2_Антид

реб_РД_Н2
Насосы подпитки 2 - Время, на которое может в процессе работы 
разомкнуться реле давления без выдачи аварийного сигнала (при работе 
насоса 2), сек.

50 R/W int Насосы_Подп2_инт_р
аб_Н1

Насосы подпитки 2 - Время работы насоса 1 до переключения на следующий 
в очереди, мин.

51 R/W int Насосы_Подп2_инт_р
аб_Н2

Насосы подпитки 2 - Время работы насоса 2 до переключения на следующий 
в очереди, мин.

52 R/W int Насосы_Подп2_Задер
ж_Сраб_РД_Н1

Насосы подпитки 2 - Время, в течение которого при включении насоса 1 не 
анализируются показания реле давления, сек
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53 R/W int Насосы_Подп2_Задер
ж_Сраб_РД_Н2

Насосы подпитки 2 - Время, в течение которого при включении насоса 2 не 
анализируются показания реле давления, сек

54 R/W int Насосы_Подп2_Задер
ж_Перекл_Нас

Насосы подпитки 2 - Задержка при переключении насосов, сек

55 R/W int ПИД_Отоп1_Xp ПИД-регулятор отопления 1 - Полоса пропорциональности, гр. С

56 R/W int ПИД_Отоп1_Ti ПИД-регулятор отопления 1 - Интегральная составляющая, сек.

57 R/W int ПИД_Отоп1_Td ПИД-регулятор отопления 1 - Дифференциальная составляющая, сек.

58 R/W int ПИД_Отоп1_Полн_Вр
_хода

ПИД-регулятор отопления 1 - Полное время хода клапана, сек.

59 R/W int ПИД_Отоп1_Мин_Вр
_Раб

ПИД-регулятор отопления 1 - Минимальное время хода клапана, сек.

5a R/W real ПИД_Отоп1_Зона_неч ПИД-регулятор отопления 1 - Зона нечувствительности при регулировании 
клапана, гр. С

5c R/W int ПИД_Отоп2_Xp ПИД-регулятор отопления 2 - Полоса пропорциональности, гр. С

5d R/W int ПИД_Отоп2_Ti ПИД-регулятор отопления 2 - Интегральная составляющая, сек.

5e R/W int ПИД_Отоп2_Td ПИД-регулятор отопления 2 - Дифференциальная составляющая, сек.

5f R/W int ПИД_Отоп2_Полн_Вр
_хода

ПИД-регулятор отопления 2 - Полное время хода клапана, сек.

60 R/W int ПИД_Отоп2_Мин_Вр
_Раб

ПИД-регулятор отопления 2 - Минимальное время хода клапана, сек.

61 R/W real ПИД_Отоп2_Зона_неч ПИД-регулятор отопления 2 - Зона нечувствительности при регулировании 
клапана, гр. С

63 R/W int ПИД_ГВС1_Xp ПИД-регулятор ГВС 1 - Полоса пропорциональности, гр. С

64 R/W int ПИД_ГВС1_Ti ПИД-регулятор ГВС 1 - Интегральная составляющая, сек.

65 R/W int ПИД_ГВС1_Td ПИД-регулятор ГВС 1 - Дифференциальная составляющая, сек.

66 R/W int ПИД_ГВС1_Полн_Вр
_хода

ПИД-регулятор ГВС 1 - Полное время хода клапана, сек.

67 R/W int ПИД_ГВС1_Мин_Вр_
Раб

ПИД-регулятор ГВС 1 - Минимальное время хода клапана, сек.

68 R/W real ПИД_ГВС1_Зона_неч ПИД-регулятор ГВС 1 - Зона нечувствительности при регулировании 
клапана, гр. С

6a R/W int ПИД_ГВС2_Xp ПИД-регулятор ГВС 2 - Полоса пропорциональности, гр. С

6b R/W int ПИД_ГВС2_Ti ПИД-регулятор ГВС 2 - Интегральная составляющая, сек.

6c R/W int ПИД_ГВС2_Td ПИД-регулятор ГВС 2 - Дифференциальная составляющая, сек.

6d R/W int ПИД_ГВС2_Полн_Вр
_хода

ПИД-регулятор ГВС 2 - Полное время хода клапана, сек.

6e R/W int ПИД_ГВС2_Мин_Вр_
Раб

ПИД-регулятор ГВС 2 - Минимальное время хода клапана, сек.

6f R/W real ПИД_ГВС2_Зона_неч ПИД-регулятор ГВС 2 - Зона нечувствительности при регулировании 
клапана, гр. С

71 R/W int Тип_Датчика_Тнар Температура наружного воздуха, тип датчика: 0 — 50М, 1 — pt100, 2 – pt1000

72 R/W int Тип_Датчика_Тотоп1 Температура отопления 1, тип датчика: 0 — 50М, 1 — pt100, 2 – pt1000

73 R/W int Тип_Датчика_Тгвс1 Температура ГВС 1, тип датчика: 0 — 50М, 1 — pt100, 2 – pt1000

74 R/W int Тип_Датчика_Тиз_теп
лосети

Температура из теплосети, тип датчика: 0 — 50М, 1 — pt100, 2 – pt1000

75 R/W int Тип_Датчика_Тв_тепл
осеть

Температура в теплосеть, тип датчика: 0 — 50М, 1 — pt100, 2 – pt1000

76 R/W int Тип_Датчика_Тотоп2 Температура отопления 2, тип датчика: 0 — 50М, 1 — pt100, 2 – pt1000

77 R/W int Тип_Датчика_Тгвс2 Температура ГВС 2, тип датчика: 0 — 50М, 1 — pt100, 2 – pt1000
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78 R/W int Тип_Датчика_Риз_теп
лосети

Давление, тип датчика 0 — 0...1 бар, 1 — 0...4 бар, 2 — 0...6 бар, 3 — 0...10 
бар, 4 — 0...16 бар, 5 — бар  

79 R/W real Коррекция_Тнар Температура наружного воздуха, коррекция показаний датчика температуры, 
гр. С

7b R/W real Коррекция_Тотоп1 Температура отопления 1, коррекция показаний датчика температуры 
отопления, гр. С

7d R/W real Коррекция_Тгвс1 Температура ГВС 1, коррекция показаний датчика температуры ГВС , гр. С

7f R/W real Коррекция_Тиз_тепло
сети

Температура из теплосети, коррекция показаний датчика температуры из 
теплосети, гр. С

81 R/W real Коррекция_Тв_теплос
еть

Температура в теплосеть, коррекция показаний датчика температуры в 
теплосеть гр. С

83 R/W real Коррекция_Тотоп2 Температура отопления 2, коррекция показаний датчика температуры 
отопления, гр. С

85 R/W real Коррекция_Тгвс2 Температура ГВС 2, коррекция показаний датчика температуры ГВС , гр. С

87 R/W int Авария_Вр_Вкл Время выключенного состояния выхода «Авария», сек

88 R/W int Авария_Вр_Выкл Время включенного состояния выхода «Авария», сек

89 R real Т нар Показания датчика температуры наружного воздуха

8b R real Т отоп1 Показания датчика температуры отопления 1

8d R real Т гвс1 Показания датчика температуры ГВС 1

8f R real Т пр Показания датчика температуры из теплосети

91 R real Т обр Показания датчика температуры в теплосеть

93 R real Т отоп2 Показания датчика температуры отопления 2

95 R real Т гвс2 Показания датчика температуры ГВС 2

97 R real Давление Показания датчика давления из теплосети

99 R real Отоп1_Уст Уставка температуры в контуре отопления 1

9b R real Обрат1_Уст Уставка обратной воды 1

9d R real Отоп2_Уст Уставка температуры в контуре отопления 2

9f R real Обрат2_Уст Уставка обратной воды 2

a1 R word Биты_1 Битовая маска дискретных переменных 
Статусы дискретных переменных отображаются битами регистра 
0 - Клапан Отопления 1 «Больше» 
1 - Клапан Отопления 1 «Меньше» 
2 - Клапан ГВС 1 «Больше» 
3 - Клапан ГВС 1 «Меньше» 
4 - Клапан Отопления 2 «Больше» 
5 - Клапан Отопления 2 «Меньше» 
6 - Клапан ГВС 2 «Больше» 
7 - Клапан ГВС 2 «Меньше» 
8 - Отопление 1. Насос 1. Работа 
9 - Отопление 1. Насос 1. Авария 
10 - Отопление 1. Насос 2. Работа 
11 - Отопление 1. Насос 2. Авария 
12 - ГВС 1. Насос 1. Работа 
13 - ГВС 1. Насос 1. Авария 
14 - ГВС 1. Насос 2. Работа 
15 - ГВС 1. Насос 2. Авария 

a2 R word Биты_2 Битовая маска дискретных переменных
Статусы дискретных переменных отображаются битами регистра
0 - Подпитка 1. Насос 1. Работа 
1 - Подпитка 1. Насос 1. Авария 
2 - Подпитка 1. Насос 2. Работа 
3 - Подпитка 1. Насос 2.Авария 
4 - Отопление 2. Насос 1. Работа 
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5 - Отопление 2. Насос 1. Авария 
6 - Отопление 2. Насос 2. Работа 
7 - Отопление 2. Насос 2. Авария 
8 - ГВС 2. Насос 1. Работа 
9 - ГВС 2. Насос 1. Авария 
10 - ГВС 2. Насос 2. Работа 
11 - ГВС 2. Насос 2. Авария 
12 - Подпитка 2. Насос 1. Работа 
13 - Подпитка 2. Насос 1. Авария 
14 - Подпитка 2. Насос 2. Работа 
15 - Подпитка 2. Насос 2. Авария

a3 R word Биты_3 Битовая маска дискретных переменных 
Статусы дискретных переменных отображаются битами регистра 
0 - Сигнал "Пуск" 
1 - Реле давления. Насосы отопления 1 
2 - Реле давления. Насосы ГВС 1 
3 - Реле давления. Насосы подпитки 1 
4 - Реле давления. Обратная вода 1 
5 - Реле давления. Насосы отопления 2 
6 - Реле давления. Насосы подпитки 2 
7 - Реле давления. Обратная вода 2 
8 - Реле давления. Насосы ГВС 2 
9 - Отопление 1. Превышение температуры обратной воды 
10 - Отопление 2. Превышение температуры обратной воды  
11 - Ночной режим 
12 - Режим выходного дня 
13 - не используется 
14 - не используется 
15 - не используется  

*R/W – Чтение/Запись; R – Чтение


