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обозначение Наименование Кол Примечание

1

2-1

Манометр

CER-1 010-G-X106-4-A Датчик давления (0...10 бар, 4...20 мА, (-20...+85 С),
0.5%, М20х1.5; корпус AISI 316, питание = 7...32 VDC, IP 65) 1

1

VFDхххCP Преобразователь частоты для насосов и вентиляторов СP20002-2 1

Переключатель режима работы
В101S30 Переключатель 2-0-1 с фикс. 2НО2-3 1

LSDхххх Контактор АС32-4 1

Трубопровод

Погружной насос2-5 1

Приборы местные

Приборы в шкафу управления
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отбора импульса

Позиция

Погружной насос
в артезианской скважине

Давление воды
в трубопроводе

2-5 2-1

Подвод питания
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силовой
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43

1

Вода в ХВС

Поз.
обозначение Наименование Кол Примечание

1

2

Артезианская скважина

Манометр 1

15

6

Обратный клапан3 1

Штуцер приварной. G1/2" - наруж.4 2 Необходимо изготовить
и приварить

Кран трехходовой м/м, М20х1,5 / G1/25 2

CER-1 010-G-X106-4-A Датчик давления (0...10 бар, 4...20 мА, (-20...+85 С),
0.5%, М20х1.5; корпус AISI 316, питание = 7...32 VDC, IP 65)6 1  Входит в комплект АС

поставляемой КИП-Сервисом

М

4

5

7

Погружной насос7 1

ЩРС
~380 В

U V W -+

КАСКАД-100-ХХХ-1-Х

L1L2L3 N

8

Общая шина заземления8 1
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-M2

SCHRACK

1 L1 3 L2 5 L3

2 T1 4 T2 6 T3

A1 A2

LSD01233

1 2 3 4

-KM1

SCHRACK

1 L1 3 L2 5 L3

2 T1 4 T2 6 T3
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Umax
(V)

15

4 25
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30

T (s)

(%)

L1 L2 L3

Un380...415V AC
3~(50...60Hz)

Mode in EU-01

finder

Umin
(V)

14 11 12

6A250V~

-U4

10/16A/250V~

-X3

Вид на внутреннею плоскость шкафа

1 2 3 1 2 3 3

CP2000

-U1

4

-L1

4

13 NO 21 NC 31 NC 43 NO

44 NO32 NC22 NC14 NO

13 NO 21 NC 31 NC 43 NO

44 NO32 NC22 NC14 NO

M A

STOP RESET

95 96 97 98NC NO

2 T1 4 T2 6 T3

14,0

16,0 A max

11,0

TEST
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SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK -KK1
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HAND AUTO

RUN STOP
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ENTER
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S1 R1
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6 5 4

Шкаф управления погружным насосом
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AE 1058.500 (600X800X250 мм)
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-M2

SCHRACK

1 L1 3 L2 5 L3

2 T1 4 T2 6 T3

A1 A2

LSD01233

1 2 3 4

-KM1

SCHRACK

1 L1 3 L2 5 L3

2 T1 4 T2 6 T3
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LSD01233
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L1 L2 L3

Un380...415V AC
3~(50...60Hz)

Mode in EU-01

finder

Umin
(V)

14 11 12

6A250V~

-U4

-E1

10/16A/250V~

-X3

Вид на внутреннею плоскость шкафа

1 2 3 1 2 3 3

CP2000

-U1

4

-L1

4

13 NO 21 NC 31 NC 43 NO

44 NO32 NC22 NC14 NO

13 NO 21 NC 31 NC 43 NO

44 NO32 NC22 NC14 NO

M A

STOP RESET

95 96 97 98NC NO

2 T1 4 T2 6 T3

14,0

16,0 A max

11,0

TEST

LST00630

SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK -KK1

ESC MENU

HAND AUTO

RUN STOP
RESET

ENTER
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ERR
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S1 R1

Вид спереди
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6 5 4

Шкаф управления погружным насосом
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AE 1058.500 (600X800X250 мм)

SCHRACK

1 L1 3 L2 5 L3

2 T1 4 T2 6 T3

A1 A2

LSD01233

1 2 3 4

-KM1

SCHRACK

1 L1 3 L2 5 L3

2 T1 4 T2 6 T3

A1 A2

LSD01233

1 2 3 4

-KM2

1 2-В
во

д
пи

та
ни

я

-X1 -X2

SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK

-F1

SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK

-F2

SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK

-F3

SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK

-F4

N

N N

380

400

420 440

460

480

300

320

340 360

380

400

Umax
(V)

15

4 25

0,5 60

30

T (s)

(%)

L1 L2 L3

Un380...415V AC
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Mode in EU-01

finder

Umin
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10/16A/250V~

-X3

Вид на внутреннею плоскость шкафа

1 2 3 1 2 3 3

CP2000

-U1
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-L1

4

13 NO 21 NC 31 NC 43 NO

44 NO32 NC22 NC14 NO

13 NO 21 NC 31 NC 43 NO

44 NO32 NC22 NC14 NO

M A

STOP RESET

95 96 97 98NC NO

2 T1 4 T2 6 T3

14,0

16,0 A max

11,0

TEST

LST01600

SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK -KK1

ESC MENU

HAND AUTO

RUN STOP
RESET

ENTER

FWD
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CAN RUN

VFD-Cx

ERR

H3 H1

S1 R1

Вид спереди

S2

H2
2 13

6 5 4

Шкаф управления погружным насосом
КАСКАД-100-ХХХ-1-1
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NORMAL CONFIG
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M1000 ProNET
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3~(50...60Hz)

Mode in EU-01

finder

Umin
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14 11 12
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10/16A/250V~

-X3

Вид на внутреннею плоскость шкафа

1 2 3 1 2 3 3
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13 NO 21 NC 31 NC 43 NO

44 NO32 NC22 NC14 NO

13 NO 21 NC 31 NC 43 NO

44 NO32 NC22 NC14 NO

M A

STOP RESET

95 96 97 98NC NO

2 T1 4 T2 6 T3

14,0

16,0 A max

11,0

TEST

LST01600

SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK -KK1

ESC MENU

HAND AUTO

RUN STOP
RESET

ENTER

FWD

F2 F3 F4

REW

F1

CAN RUN

VFD-Cx

ERR

H3 H1

S1 R1

Вид спереди

S2

H2
2 13

6 5 4

Шкаф управления погружным насосом
КАСКАД-100-ХХХ-1-1

7

ANT MODE SIM
NORMAL CONFIG

Smart   Cellular   Modem

M1000 ProNET

SYS

PWR RSSI

RobustelRobustelRobustelRobustel

-U3

50

60

13 14

finder
0

10

20

3040

-U5

50

60

11 12

finder
0

10

20

3040

-U6

-M2



Масса
Подп.№ док.

Т.контр.

Формат  А3

Разраб.

Утв.

Стадия

4
9

ДатаКол.уч.

Пров.
ЛистовЛист

Рук.

Масштаб

Н.контр. Внешний вид шкафа КАСКАД
100-110-1-0

Изм.

21

1:

ООО "КИП-Сервис"

15.10.2014

КАСКАД 100

Автоматическая система управления
погружным насосом

КАСКАД 100

КИП-Сервис

Лист

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

CP2000

-U1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

5453525150494847464544434241403938373635343332313029282726252423222120191817161514131211109876543210

AE 1058.500 (600X800X250 мм)

SCHRACK

1 L1 3 L2 5 L3

2 T1 4 T2 6 T3

A1 A2

LSD01233

1 2 3 4

-KM1

SCHRACK

1 L1 3 L2 5 L3

2 T1 4 T2 6 T3

A1 A2

LSD01233

1 2 3 4

-KM2

1 2-В
во

д
пи

та
ни

я

-X1 -X2

-L1

SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK

-F1

SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK

-F2

N

N N

380

400

420 440

460

480

300

320

340 360

380

400

Umax
(V)

15

4 25

0,5 60

30

T (s)

(%)

L1 L2 L3

Un380...415V AC
3~(50...60Hz)

Mode in EU-01

finder

Umin
(V)

14 11 12

6A250V~

-U4

Вид на внутреннею плоскость шкафа

1 2 3 1 2 3 344

M A

STOP RESET

95 96 97 98NC NO

2 T1 4 T2 6 T3

14,0

16,0 A max

11,0

TEST

LST01600

SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK -KK1

13 NO 21 NC 31 NC 43 NO

44 NO32 NC22 NC14 NO

13 NO 21 NC 31 NC 43 NO

44 NO32 NC22 NC14 NO

ESC MENU

HAND AUTO

RUN STOP
RESET

ENTER

FWD

F2 F3 F4

REW

F1

CAN RUN

VFD-Cx

ERR

H3 H1

S1 R1

Вид спереди

S2

H2
2 13

6 5 4

Шкаф управления погружным насосом
КАСКАД-100-110-1-0

7

ANT MODE SIM
NORMAL CONFIG

Smart   Cellular   Modem

M1000 ProNET

SYS

PWR RSSI

RobustelRobustelRobustelRobustel

-U3

SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK

-F3

SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK

-F4

10/16A/250V~

-X3

50

60

13 14

finder
0

10

20

3040

-U5

-M2



Масса
Подп.№ док.

Т.контр.

Формат  А3

Разраб.

Утв.

Стадия

4
10

ДатаКол.уч.

Пров.
ЛистовЛист

Рук.

Масштаб

Н.контр. Внешний вид шкафа КАСКАД
100-110-1-1

Изм.

21

1:

ООО "КИП-Сервис"

15.10.2014

КАСКАД 100

Автоматическая система управления
погружным насосом

КАСКАД 100

КИП-Сервис

Лист

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

CP2000

-U1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

5453525150494847464544434241403938373635343332313029282726252423222120191817161514131211109876543210

AE 1058.500 (600X800X250 мм)

SCHRACK

1 L1 3 L2 5 L3

2 T1 4 T2 6 T3

A1 A2

LSD01233

1 2 3 4

-KM1

SCHRACK

1 L1 3 L2 5 L3

2 T1 4 T2 6 T3

A1 A2

LSD01233

1 2 3 4

-KM2

1 2-В
во

д
пи

та
ни

я

-X1 -X2

-L1

SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK

-F1

SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK

-F2

SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK

-F3

SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK

-F4

N

N N

380

400

420 440

460

480

300

320

340 360

380

400

Umax
(V)

15

4 25

0,5 60

30

T (s)

(%)

L1 L2 L3

Un380...415V AC
3~(50...60Hz)

Mode in EU-01

finder

Umin
(V)

14 11 12

6A250V~

-U4

-E1

10/16A/250V~

-X3

Вид на внутреннею плоскость шкафа

1 2 3 1 2 3 344

13 NO 21 NC 31 NC 43 NO

44 NO32 NC22 NC14 NO

M A

STOP RESET

95 96 97 98NC NO

2 T1 4 T2 6 T3

14,0

16,0 A max

11,0

TEST

LST01600

SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK -KK1

13 NO 21 NC 31 NC 43 NO

44 NO32 NC22 NC14 NO

ANT MODE SIM
NORMAL CONFIG

Smart   Cellular   Modem

M1000 ProNET

SYS

PWR RSSI

RobustelRobustelRobustelRobustel

-U3

ESC MENU

HAND AUTO

RUN STOP
RESET

ENTER

FWD

F2 F3 F4

REW

F1

CAN RUN

VFD-Cx

ERR

H3 H1

S1 R1

Вид спереди

S2

H2
2 13

6 5 4

Шкаф управления погружным насосом
КАСКАД-100-110-1-1

7

-M2

50

60

13 14

finder
0

10

20

3040

-U5

50

60

11 12

finder
0

10

20

3040

-U6



Масса
Подп.№ док.

Т.контр.

Формат  А3

Разраб.

Утв.

Стадия

5
11

ДатаКол.уч.

Пров.
ЛистовЛист

Рук.

Масштаб

Н.контр. Внешний вид шкафа КАСКАД
100-150-1-0

Изм.

21

1:

ООО "КИП-Сервис"

15.10.2014

КАСКАД 100

Автоматическая система управления
погружным насосом

КАСКАД 100

КИП-Сервис

Лист

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

ESC MENU

HAND AUTO

RUN STOP
RESET

ENTER

FWD

F2 F3 F4

REW

F1

CAN RUN

VFD-Cx

ERR

1 L1 3 L2 5 L3

4

SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK

2 T1 4 T2 6 T3

321

230V
50/60Hz

A1
-..L2

A2

A1A2

-KM1

1 L1 3 L2 5 L3

4

SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK

2 T1 4 T2 6 T3

321

230V
50/60Hz

A1
-..L2

A2

A1A2

-KM2

-L1

H3 H1

S1 R1

Вид спереди

S2

H2
2 13

6 5 4

Шкаф управления погружным насосом
КАСКАД-100-150-1-0

7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

555453525150494847464544434241403938373635343332313029282726252423222120191817161514131211109876543210

545352515049484746454443424140393837363534333231302928272625242322212019181716151413121110987654321

AE 1090.500 (600x1000x250 мм)

Вид на внутреннею плоскость шкафа

1 2-В
во

д
пи

та
ни

я

-X1 -X2

SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK

-F1

SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK

-F2

SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK

-F3

1 2 3 1 2 3 34

N

N N

380

400

420 440

460

480

300

320

340 360

380

400

Umax
(V)

15

4 25

0,5 60

30

T (s)

(%)

L1 L2 L3

Un380...415V AC
3~(50...60Hz)

Mode in EU-01

finder

Umin
(V)

14 11 12

6A250V~

-U4

4

13 NO 21 NC 31 NC 43 NO

44 NO32 NC22 NC14 NO

13 NO 21 NC 31 NC 43 NO

44 NO32 NC22 NC14 NO

260 мм

CP2000

-U1

M A

STOP RESET

27,0

32,0

22,0

TEST

SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK

95 96 97 98NC NO
LST23200

2 T1 4 T2 6 T3

-KK1

ANT MODE SIM
NORMAL CONFIG

Smart   Cellular   Modem

M1000 ProNET

SYS

PWR RSSI

RobustelRobustelRobustelRobustel

-U3

10/16A/250V~

-X3

50

60

13 14

finder
0

10

20

3040

-U5

SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK

-F4

-M2



Масса
Подп.№ док.

Т.контр.

Формат  А3

Разраб.

Утв.

Стадия

5
12

ДатаКол.уч.

Пров.
ЛистовЛист

Рук.

Масштаб

Н.контр. Внешний вид шкафа КАСКАД
100-150-1-1

Изм.

21

1:

ООО "КИП-Сервис"

15.10.2014

КАСКАД 100

Автоматическая система управления
погружным насосом

КАСКАД 100

КИП-Сервис

Лист

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

ESC MENU

HAND AUTO

RUN STOP
RESET

ENTER

FWD

F2 F3 F4

REW

F1

CAN RUN

VFD-Cx

ERR

1 L1 3 L2 5 L3

4

SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK

2 T1 4 T2 6 T3

321

230V
50/60Hz

A1
-..L2

A2

A1A2

-KM1

1 L1 3 L2 5 L3

4

SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK

2 T1 4 T2 6 T3

321

230V
50/60Hz

A1
-..L2

A2

A1A2

-KM2

-L1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

555453525150494847464544434241403938373635343332313029282726252423222120191817161514131211109876543210

545352515049484746454443424140393837363534333231302928272625242322212019181716151413121110987654321

AE 1090.500 (600x1000x250 мм)

Вид на внутреннею плоскость шкафа

1 2-В
во

д
пи

та
ни

я

-X1 -X2

SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK

-F1

SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK

-F2

SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK

-F3

10/16A/250V~

-X3

1 2 3 1 2 3 34

N

N N

380

400

420 440

460

480

300

320

340 360

380

400

Umax
(V)

15

4 25

0,5 60

30

T (s)

(%)

L1 L2 L3

Un380...415V AC
3~(50...60Hz)

Mode in EU-01

finder

Umin
(V)

14 11 12

6A250V~

-U4

4

13 NO 21 NC 31 NC 43 NO

44 NO32 NC22 NC14 NO

13 NO 21 NC 31 NC 43 NO

44 NO32 NC22 NC14 NO

CP2000

-U1

M A

STOP RESET

27,0

32,0

22,0

TEST

SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK

95 96 97 98NC NO
LST23200

2 T1 4 T2 6 T3

-KK1

ANT MODE SIM
NORMAL CONFIG

Smart   Cellular   Modem

M1000 ProNET

SYS

PWR RSSI

RobustelRobustelRobustelRobustel

-U3

-E1

H3 H1

S1 R1

Вид спереди

S2

H2
2 13

6 5 4

Шкаф управления погружным насосом
КАСКАД-100-150-1-1

7

-M2

50

60

13 14

finder
0

10

20

3040

-U5

50

60

11 12

finder
0

10

20

3040

-U6



Масса
Подп.№ док.

Т.контр.

Формат  А3

Разраб.

Утв.

Стадия

5
13

ДатаКол.уч.

Пров.
ЛистовЛист

Рук.

Масштаб

Н.контр. Внешний вид шкафа КАСКАД
100-185-1-0

Изм.

21

1:

ООО "КИП-Сервис"

15.10.2014

КАСКАД 100

Автоматическая система управления
погружным насосом

КАСКАД 100

КИП-Сервис

Лист

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

ESC MENU

HAND AUTO

RUN STOP
RESET

ENTER

FWD

F2 F3 F4

REW

F1

CAN RUN

VFD-Cx

ERR

1 L1 3 L2 5 L3

4

SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK

2 T1 4 T2 6 T3

321

230V
50/60Hz

A1
-..L2

A2

A1A2

-KM1

1 L1 3 L2 5 L3

4

SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK

2 T1 4 T2 6 T3

321

230V
50/60Hz

A1
-..L2

A2

A1A2

-KM2

-L1

0

1
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48
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50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

555453525150494847464544434241403938373635343332313029282726252423222120191817161514131211109876543210
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AE 1090.500 (600x1000x250 мм)

Вид на внутреннею плоскость шкафа

CP2000

-U1

1 2-В
во

д
пи

та
ни

я

-X1 -X2

SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK

-F3

10/16A/250V~

-X3

1 2 3 1 2 3 34

N

N N

380

400

420 440

460

480

300

320

340 360

380

400

Umax
(V)

15

4 25

0,5 60

30

T (s)

(%)

L1 L2 L3

Un380...415V AC
3~(50...60Hz)

Mode in EU-01

finder

Umin
(V)

14 11 12

6A250V~

-U4

4

13 NO 21 NC 31 NC 43 NO

44 NO32 NC22 NC14 NO

13 NO 21 NC 31 NC 43 NO

44 NO32 NC22 NC14 NO

OFF

ON

TRIP

SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK
TECHNIKTECHNIKTECHNIKTECHNIK

-F1

M A

STOP RESET

36

40A max

28

TEST

SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK

95 96 97 98NC NO
LST24000

2 T1 4 T2 6 T3

-KK1

ANT MODE SIM
NORMAL CONFIG

Smart   Cellular   Modem

M1000 ProNET

SYS

PWR RSSI

RobustelRobustelRobustelRobustel

-U3

OFF

ON

TRIP

SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK
TECHNIKTECHNIKTECHNIKTECHNIK

-F2

H3 H1

S1 R1

Вид спереди

S2

H2
2 13

6 5 4

Шкаф управления погружным насосом
КАСКАД-100-185-1-0

7

-M2

50

60

13 14

finder
0

10

20

3040

-U5

SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK

-F4



Масса
Подп.№ док.

Т.контр.

Формат  А3

Разраб.

Утв.

Стадия

5
14

ДатаКол.уч.

Пров.
ЛистовЛист

Рук.

Масштаб

Н.контр. Внешний вид шкафа КАСКАД
100-185-1-1

Изм.

21

1:

ООО "КИП-Сервис"

15.10.2014

КАСКАД 100

Автоматическая система управления
погружным насосом

КАСКАД 100

КИП-Сервис

Лист

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

ESC MENU

HAND AUTO

RUN STOP
RESET

ENTER

FWD

F2 F3 F4

REW

F1

CAN RUN

VFD-Cx

ERR

1 L1 3 L2 5 L3

4

SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK

2 T1 4 T2 6 T3

321

230V
50/60Hz

A1
-..L2

A2

A1A2

-KM1

1 L1 3 L2 5 L3

4

SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK

2 T1 4 T2 6 T3

321

230V
50/60Hz

A1
-..L2

A2

A1A2

-KM2

-E1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

555453525150494847464544434241403938373635343332313029282726252423222120191817161514131211109876543210

545352515049484746454443424140393837363534333231302928272625242322212019181716151413121110987654321

AE 1090.500 (600x1000x250 мм)

Вид на внутреннею плоскость шкафа

CP2000

-U1

-L1

1 2-В
во

д
пи

та
ни

я

-X1 -X21 2 3 1 2 3 34

N

N N

380

400

420 440

460

480

300

320

340 360

380

400

Umax
(V)

15

4 25

0,5 60

30

T (s)

(%)

L1 L2 L3

Un380...415V AC
3~(50...60Hz)

Mode in EU-01

finder

Umin
(V)

14 11 12

6A250V~

-U4

4

13 NO 21 NC 31 NC 43 NO

44 NO32 NC22 NC14 NO

13 NO 21 NC 31 NC 43 NO

44 NO32 NC22 NC14 NO

OFF

ON

TRIP

SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK
TECHNIKTECHNIKTECHNIKTECHNIK

-F1

OFF

ON

TRIP

SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK
TECHNIKTECHNIKTECHNIKTECHNIK

-F2

M A

STOP RESET

36

40A max

28

TEST

SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK

95 96 97 98NC NO
LST24000

2 T1 4 T2 6 T3

-KK1

ANT MODE SIM
NORMAL CONFIG

Smart   Cellular   Modem

M1000 ProNET

SYS

PWR RSSI

RobustelRobustelRobustelRobustel

-U3
H3 H1

S1 R1

Вид спереди

S2

H2
2 13

6 5 4

Шкаф управления погружным насосом
КАСКАД-100-185-1-1

7

-M2

SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK

-F3

10/16A/250V~

-X3

SCHRACKSCHRACKSCHRACKSCHRACK

-F4

50

60

11 12

finder
0

10

20

3040

-U6

50

60

13 14

finder
0

10

20

3040

-U5



Формат  А4

Лист

15
КАСКАД 100

Подп.№ док. ДатаКол.уч.Изм. ЛистИ
нв

. №
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

1

Номер
надписи Текст надписи

Автомат

2 АВАРИЯ

3 Ручной

4 Уставка

5 Руч.|Выкл|Авт.

6 Р. Стоп|Р.Пуск

7 Шкаф управления погружным насосом
КАСКАД-100-ХХХ-1-Х

Кол.

1

1

1

1

1

1

1

Надписи на табличках

Таблички пластиковые с самоклеющимся основанием для подписей
переключателей сигнальных ламп

Таблички пластиковые с самоклеющимся основанием
для названия шкафа



Масса
Подп.№ док.

Т.контр.

Формат  А3

Разраб.

Утв.

Стадия

5
16

ДатаКол.уч.

Пров.
ЛистовЛист

Рук.

Масштаб

Н.контр. Габаритные размеры шкафа
КАСКАД-100-022-1-Х

Изм.

21

1:

ООО "КИП-Сервис"

15.10.2014

КАСКАД 100

Автоматическая система управления
погружным насосом

КАСКАД 100

КИП-Сервис

Лист

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

ESC MENU

HAND AUTO

RUN STOP
RESET

ENTER

FWD

F2 F3 F4

REW

F1

CAN RUN

VFD-Cx

ERR

-49

H3 H1

S1 R1

Вид спереди

S2

H2

Шкаф управления погружным насосом
КАСКАД-100-ХХХ-1-Х

Вид слева

M2

606 мм

542 мм

83
0 

м
м

29 мм

27
 м

м

250 мм 40 мм

26 мм

35
 м

м

80
0 

м
м

27
 м

м



Масса
Подп.№ док.

Т.контр.

Формат  А3

Разраб.

Утв.

Стадия

5
17

ДатаКол.уч.

Пров.
ЛистовЛист

Рук.

Масштаб

Н.контр. Габаритные размеры шкафа
КАСКАД-100-(037, 055, 075)-1-Х

Изм.

21

1:

ООО "КИП-Сервис"

15.10.2014

КАСКАД 100

Автоматическая система управления
погружным насосом

КАСКАД 100

КИП-Сервис

Лист

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

ESC MENU

HAND AUTO

RUN STOP
RESET

ENTER

FWD

F2 F3 F4

REW

F1

CAN RUN

VFD-Cx

ERR

H3 H1

S1 R1

Вид спереди

S2

H2

Шкаф управления погружным насосом
КАСКАД-100-ХХХ-1-Х

-49

-M2

Вид слева

606 мм

542 мм

83
0 

м
м

29 мм

27
 м

м

250 мм 40 мм

26 мм

35
 м

м

80
0 

м
м

27
 м

м



Масса
Подп.№ док.

Т.контр.

Формат  А3

Разраб.

Утв.

Стадия

5
18

ДатаКол.уч.

Пров.
ЛистовЛист

Рук.

Масштаб

Н.контр. Габаритные размеры шкафа
КАСКАД-100-110-1-Х

Изм.

21

1:

ООО "КИП-Сервис"

15.10.2014

КАСКАД 100

Автоматическая система управления
погружным насосом

КАСКАД 100

КИП-Сервис

Лист

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

Вид спереди

-49

ESC MENU

HAND AUTO

RUN STOP
RESET

ENTER

FWD

F2 F3 F4

REW

F1

CAN RUN

VFD-Cx

ERR

H3 H1

S1 R1S2

H2

Шкаф управления погружным насосом
КАСКАД-100-ХХХ-1-Х

M2

Вид слева

35
 м

м

606 мм

542 мм

83
0 

м
м

29 мм

15
 м

м

250 мм 40 мм

26 мм

80
0 

м
м

27
 м

м



Масса
Подп.№ док.

Т.контр.

Формат  А3

Разраб.

Утв.

Стадия

6
19

ДатаКол.уч.

Пров.
ЛистовЛист

Рук.

Масштаб

Н.контр. Габаритные размеры шкафа
КАСКАД-100-(150, 185)-1-Х

Изм.

21

1:

ООО "КИП-Сервис"

15.10.2014

КАСКАД 100

Автоматическая система управления
погружным насосом

КАСКАД 100

КИП-Сервис

Лист

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

ESC MENU

HAND AUTO

RUN STOP
RESET

ENTER

FWD

F2 F3 F4

REW

F1

CAN RUN

VFD-Cx

ERR

Вид спереди Вид слеваВид справа

H3 H1

S1 R1S2

H2

Шкаф управления погружным насосом
КАСКАД-100-ХХХ-1-Х

-M2

-49 -50

35
 м

м

612 мм

542 мм

10
30

 м
м

15
 м

м

29 мм

27
 м

м

26 мм

250 мм 40 мм

10
00

 м
м



Масса
Подп.№ док.

Т.контр.

Формат  А3

Разраб.

Утв.

Стадия

5
20

ДатаКол.уч.

Пров.
ЛистовЛист

Рук.

Масштаб

Н.контр. Установка шкафа
КАСКАД-100-(022...110)-1-Х

Изм.

21

1:

ООО "КИП-Сервис"

15.10.2014

КАСКАД 100

Автоматическая система управления
погружным насосом

КАСКАД 100

КИП-Сервис

Лист

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

ESC MENU

HAND AUTO

RUN STOP
RESET

ENTER

FWD

F2 F3 F4

REW

F1

CAN RUN

VFD-Cx

ERR

H3 H1

S1 R1S2

H2

Шкаф управления погружным насосом
КАСКАД-100-ХХХ-1-Х

-M2

300 мм

Стена или оборудование



Масса
Подп.№ док.

Т.контр.

Формат  А3

Разраб.

Утв.

Стадия

5
21

ДатаКол.уч.

Пров.
ЛистовЛист

Рук.

Масштаб

Н.контр. Установка шкафа КАСКАД-100-(150,
185)-1-Х

Изм.

21

1:

ООО "КИП-Сервис"

15.10.2014

КАСКАД 100

Автоматическая система управления
погружным насосом

КАСКАД 100

КИП-Сервис

Лист

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

ESC MENU

HAND AUTO

RUN STOP
RESET

ENTER

FWD

F2 F3 F4

REW

F1

CAN RUN

VFD-Cx

ERR

Вид спереди

H3 H1

S1 R1S2

H2

Шкаф управления погружным насосом
КАСКАД-100-ХХХ-1-Х

-M2

Стена или оборудование

300 мм300 мм

Стена или оборудование
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	F
	-F1
	Компоновка электрошкафа
	/5.1
	/6.1
	/7.1
	/8.1
	/9.1
	/10.1
	/11.2
	/12.2
	/13.2
	/14.2


	-F2
	Компоновка электрошкафа
	/5.1
	/6.1
	/7.1
	/8.1
	/9.1
	/10.1
	/11.2
	/12.2
	/13.2
	/14.2


	-F3
	Компоновка электрошкафа
	/5.1
	/6.1
	/7.2
	/8.1
	/9.1
	/10.1
	/11.3
	/12.3
	/13.3
	/14.3


	-F4
	Компоновка электрошкафа
	/5.2
	/6.2
	/7.2
	/8.2
	/9.1
	/10.2
	/11.3
	/13.3
	/14.3



	KK
	-KK1
	Компоновка электрошкафа
	/5.1
	/6.1
	/7.1
	/8.1
	/9.1
	/10.1
	/11.2
	/12.2
	/13.2
	/14.2



	KM
	-KM1
	Компоновка электрошкафа
	/5.1
	/6.1
	/7.1
	/8.1
	/9.1
	/10.1
	/11.2
	/12.2
	/13.2
	/14.2


	-KM2
	Компоновка электрошкафа
	/5.1
	/6.1
	/7.1
	/8.1
	/9.1
	/10.1
	/11.2
	/12.2
	/13.2
	/14.2



	L
	-L1
	Компоновка электрошкафа
	/5.4
	/6.3
	/7.4
	/8.3
	/9.3
	/10.3
	/11.4
	/12.4
	/13.4
	/14.4



	M
	-M2
	Компоновка электрошкафа
	/5.7
	/6.6
	/7.6
	/8.6
	/9.6
	/10.6
	/11.6
	/12.6
	/13.6
	/14.6
	/19.4
	/21.4



	PT
	-PT
	Многополюсный
	/3.6



	U
	-U1
	Компоновка электрошкафа
	/5.3
	/6.3
	/7.3
	/8.3
	/9.2
	/10.2
	/11.3
	/12.3
	/13.3
	/14.3


	-U3
	Компоновка электрошкафа
	/5.1
	/6.1
	/7.1
	/8.1
	/9.1
	/10.1
	/11.2
	/12.2
	/13.2
	/14.2


	-U4
	Компоновка электрошкафа
	/5.2
	/6.2
	/7.2
	/8.2
	/9.2
	/10.2
	/11.3
	/12.3
	/13.3
	/14.3


	-U5
	Компоновка электрошкафа
	/5.2
	/6.2
	/7.2
	/8.2
	/9.2
	/10.2
	/11.3
	/12.3
	/13.3
	/14.3


	-U6
	Компоновка электрошкафа
	/6.2
	/8.2
	/10.2
	/12.3
	/14.3



	W
	-W1
	Многополюсный
	/3.3


	-W2
	Многополюсный
	/3.5


	-W3
	Многополюсный
	/3.6



	X
	-X1
	Компоновка электрошкафа
	/5.1
	/5.2
	/6.1
	/7.1
	/7.2
	/8.1
	/9.1
	/10.1
	/11.2
	/11.3
	/12.2
	/12.3
	/13.2
	/13.3
	/14.2
	/14.3


	-X2
	Компоновка электрошкафа
	/5.2
	/6.2
	/7.2
	/8.2
	/9.2
	/10.2
	/11.3
	/12.3
	/13.3
	/14.3


	-X3
	Компоновка электрошкафа
	/5.2
	/6.2
	/7.2
	/8.2
	/9.2
	/10.2
	/11.3
	/12.3
	/13.3
	/14.3


	-X4
	Компоновка электрошкафа
	/11.3
	/12.3
	/13.3
	/14.3



	Ввод
	-Ввод
	Компоновка электрошкафа
	/5.1
	/6.1
	/7.1
	/8.1
	/9.1
	/10.1
	/11.2
	/12.2
	/13.2
	/14.2



	Вводпитания
	-Вводпитания
	Компоновка электрошкафа
	/5.1
	/6.1
	/7.1
	/8.1
	/9.1
	/10.1
	/11.2
	/12.2
	/13.2
	/14.2
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